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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Depuis la nuit des temps, I’eau est I’élément de richesse le plus précieux, puisqu’elle constitue
I’essence de survie de tout étre vivant, aussi bien animal que végétal.

Vu son importance dans tout développement, nous notons que toutes les civilisations ont vu
leurs naissances aux abords des points d’eau.

L’ Algérie comme tout autre pays possede des ressources en eau aussi bien celles qui coulent
en surface, que celles renfermées dans les nappes souterraines. De nos jours, face au
développement de I’industrie et d’une forte croissance de la population, ces réserves ne
pouvant étre totalement garanties compte tenue de la faiblesse dans la gestion et dans leur
protection.

Parmi les régions qui souffrent d’un manque d’eau il ya Larbaa Nath Irathen et Ait Oumalou
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ces deux grandes communes sont alimentées actuellement a
partir de deux chaines d’adduction, celle de Souk El Djemaa et celle de Takhoukhth. Il se
trouve que ces deux sources ne sont pas suffisantes.

L’objectif essentiel de notre travail est I’étude de renforcement de I’alimentation en eau
potable des deux communes Larbaa Nath Irathen et Ait Oumalou a partir de la chaine de oued
Rabta (piquage au niveau de la conduite de transfert du barrage Taksebt vers Azazga).

Pour cela, nous procéderons comme suite :

v Une présentation globale du site et I’estimation des besoins en eaux nécessaires qui
feront 1’objet du premier chapitre.

v' Dans le deuxiéme chapitre, on passera au calcul des ouvrages de stockages
(réservoirs).

v Tandis que le troisieéme chapitre, portera sur I’étude de 1’adduction.

v’ Puis le quatrieme chapitre, dans lequel on choisira le choix des pompes adéquates au
projet.

v Un cinquieéme chapitre, sera consacré a la fin de ce modeste mémoire, aux poses des
conduites et leurs protections contre phénomene du coup de bélier.

v On terminera par une conclusion générale.
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Chapitre 1 Présentation du site et estimation des besoins

I.1. Introduction

Avant tout projet d’alimentation en eau potable, I’étude du site et nécessaire afin de connaitre
toutes les caractéristiques du lieu et les facteurs qui influent sur la conception du projet.
L'estimation de la quantité d’eau nécessaire a I’agglomération dépend profondément du
développement démographique, de 1’amélioration de mode de vie de la population et des
infrastructures existantes. Cette estimation est faite en fonction de 1'évaluation de la population
pour différents horizons.

1.2. Situation de la zone d’étude

Larbaa Nath Irathen se situe au centre de la wilaya de Tizi-Ouzou (Figure (I.1)), elle occupe une
position stratégique ; elle constitue un passage obligé entre la plaine de Sébaou et les régions
montagneuses du Djurdjura. Sur le plan administratif, Larbaa Nath Irathen est le chef lieu de
daira qui regroupe les communes de Larbaa Nath Irathen, Ait Agouacha et Irdjen. Elle a une
superficie totale de 39,275 Km? et une population de 18851 habitants (RGPH 2008) [1], soit une
densité de 747 habitants/Km?. Elle partage ses limites administratives avec plusieurs communes :

Au Nord, la commune de Tizi Rached ;

Au Nord-Est, l]a commune d’Ait Oumalou ;
Au Sud-Est, la commune de Ait Agoucha ;
Au Sud, la commune de Beni-Yenni ;

Au Nord-Ouest, la commune d’Irdjen.

YV YV VYV

La commune d’Ait Oumalou, est située a 20 km au Sud-Est de la wilaya de Tizi Ouzou
(Figure(1.1)). Elle est accessible a partir de la Route Nationale 12 a travers le Chemin de Wilaya
N°01 vers Larbaa Nath Irathen. D’une superficie de 14,36 kmz, la commune d’’Ait Oumalou
compte 8790 habitants (RGPH 2008) [1]. Elle partage ses limites administratives avec plusieurs
communes:

» Au Nord, la commune de Tizi Rached ;

» A TEst, les communes de Mekla et d’ Ait Aggouacha ;

» A 1’Ouest, les communes de Larbaa Nath Irathen et de Tizi-Rached ;
» Au Sud, les commues de Larbaa Nath Irathen et d” Ait Agouacha.
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Figure (1.1): Carte de la zone d’etude

Les deux communes Larbaa Nath Irathen et Ait Oumalou sont caractérisées par des pentes fortes
et moyennes.

1.2.1. Situation climatique

Les deux communes sont caractérisées par une période hivernale pluvieuse et neigeuse et une
saison estivale chaude et seche [1]. La commune de Larbaa Nath Irathen recoit annuellement une
moyenne de 1000 mm, un volume de précipitations supérieur a la moyenne de la wilaya de Tizi
Ouzou qui est de 948mm/an (2011). Pour la commune d’Ait Oumalou la pluviométrie est
souvent supérieure a 800 mm/an [1].

1.2.2. Réseau Hydrographique

Comme la majorité des oueds de 1’Algérie du nord, ceux de la wilaya de Tizi Ouzou ont un
régime irrégulier. Le réseau hydrographique de la commune de Larbaa Nath Irathen est compose
d’un chevelu dense, en particulier sur les versants Sud et Sud-Ouest ; ou 1’Oued Aissi et I’Oued
Djamaa constituent des bassins de réception de toutes les eaux qui ruissellent de ses versants (en
direction du barrage de Taksebt). Le réseau hydrographique de la commune et composé
essentiellement de [1] :

» Oued Sébaou au Ouest de la zone d’étude.

» Oued Djemaa au Sud.
Le réseau hydrographique de la commune d’Ait Oumalou est constitué de [1]:

» Un cours d’eau principal sur le Nord-Est (Oued Rabta) : entaille le relief et draine le
massif qui porte la zone d’ Ait Oumalou pour se déverser dans 1’oued Sébaou.

» Des talwegs dont les deux principaux sont Bouaimer au Ouest et Boulhamel a I’Est de la
commune.
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1.2.3. Situation Démographique
La population est I'un des éléments essentiels dans tout projet, car tout se fait par ’homme et
pour lui. D’apres les données recueillies localement aupres des deux A.P.C Larbaa Nath Irathen
et Ait Oumalou et de la subdivision de Larbaa Nath Irathen (RGPH 2008), la population de la
zone d’étude est:

%  Agglomération de Larbaa Nath Irathen : 19963 habitants.

K/

s Agglomération d’Ait Oumalou : 8790 habitants.

1.3. Estimation des besoins

1.3.1. Evaluation de la Population future

Pour I’estimation de la population future (2045), nous prenons un horizon de 30 ans avec
un taux d’accroissement de 04 % pour la commune de LARABAA NATH IRATHEN et 2.5 %
pour la commune de AIT OUMALOU[1].

Pour les calculs de la population future, nous utiliserons la formule des intéréts composés [3]:

Pp=Po (1+t) 1L.1)

Avec :

P, : Population a I’horizon.

Py : Population actuelle.

t, : Taux d’accroissement de la population en %.
n : Nombre d’années séparant les deux horizons.

Selon le dernier recensement général de la population et de I’habitat effectué en 2008 [1] :

-La population de la commune de LABAA NATH IRATHEN était de 19 963 habitants.
-La population de la commune d’AIT OUMALOU était de 8790 habitants.

Les résultats du calcul se trouvent dans le tableau(l.1):
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Tableau(1.1) : Tableau récapitulatif des Evaluation de la Population future

. Taux . .
Localités Zone POP%%;;OH en d’accroissement P](;fluzlétll (5)n Plcgﬁuzl?)z;)n
(%)
Larbaa Nath Irathen 8278 8513 9596
Taourirt Mokrane 3413 3510 3956
Tighilt El Hadj Ali 2340 2406 2712
Affensou
5 Agumoun 1084 1115 1257
g2 Taza 974 1002 1129
§ = Ighil Guefri 373 0.4 384 432
S El Hammam
2 Ighil N'tazarth 697 717 808
Imenserene 585 602 678
Thaloult 357 367 414
Tagumount Boudfal 368 378 427
Agouni Tgharmine 382 393 443
Agouni Bouregh 2458 2922 6129
Taddart Bouada 794 944 1980
Tablabalt 1283 1525 3199
= Ifanaiene 783 931 1952
‘E Abouda Bouada 1377 1637 3433
8 Arous 112 2.5 133 279
= Boudjeha 174 207 434
< Taguemount Theddaden 217 258 541
abbouda oufella 564 670 1406
Sidi Yacoub 461 548 1149
Thanouart 567 674 1414
Totalité 27641 29834 43868

A I’horizon 2045, le nombre d’habitants des deux communes concernées par le projet sera de

43868 habitants.

1.3.2. Catégories des besoins en eau

La consommation d’eau varie en fonction du type de consommateur. Mais avant tout projet
d’alimentation en eau potable, il est nécessaire de procéder a un recensement de toutes les
catégories de consommateurs rencontrés au niveau d’une agglomération. Pour [I’étude des
besoins de deux communes, il est nécessaire de se pencher sur les différentes catégories de

besoins telles que :

e Besoins domestiques.

e Les besoins publics.

1.3.3. L'évaluation de la consommation moyenne journaliere
La consommation moyenne journaliere de la zone concernée par I’étude, est égale a la dotation
que multipliée par le nombre total des habitants,
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dot*N

Quoyi= 7o (fjour/hab) (1.2)

Avec :
Q moy j : Débit moyenne journalier.
Dot : Dotation.
N : Nombre d’habitants.

1.3.3.1. Besoins domestiques
Les besoins domestiques d'une agglomération quelconque peuvent étre estimés par:

e soit des statistiques, qui concernent la consommation moyenne et son évolution annuelle,
ainsi que le nombre total d’habitants et le taux annuel d’accroissement de la population. Ceci
n’est possible que pour une agglomération qui est déja alimentée en eau potable.

e soit en comparaison avec d’autres agglomérations qui sont jugées comparables, surtout en
ce qui concerne le niveau de vie et le climat, et pour lesquelles des données statistiques sont
disponibles. Une petite enquéte permet alors de connaitre le nombre d’habitants. Citons a ce
propos, la norme de 1'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) qui fixe la consommation
domestique minimale a 55 1/jour/hab [2].

Pour le projet actuel, il s’agit des grandes agglomérations et d’apres la direction de 1’hydraulique
de la wilaya de TIZI OUZOU (Subdivision de le I’Hydraulique de LARBAA NATH
IRATHEN), les besoins seront estimés sur la base d’une dotation de 180 1/j/hab., pour 1’année

2045, et pour la commune de AIT OUMALOU est de 150 1/jour/hab.[1]

La consommation moyenne journaliere est donnée dans le tableau (I.2) ci-dessous.
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Tableau (1.2) : Tableau récapitulatif des besoins domestiques

Nombre . L.
. . Dotation Débit
d’habitant X .
Localités | Zone 2042}5 itants (jour/hab) | ( o fjour)
Larbaa Nath Irathen 9596 1727,21
Taourirt Mokrane 3956 712,12
-Tighilt El Hadj Ali 2712 488.24
-Affensou
S Agumoun 1257 226,18
1 g Taza 1129 180 203,23
'c% = Ighil Guefri 432 77,83
= o
= -El Hammam
z -Ighil N'tazarth 808 145,43
Imenserene 678 122,06
Thaloult 414 74,49
Tagumount Boudfal 427 76,78
Agouni Tgharmine 443 79,70
Agouni Bouregh 6129 919,30
Taddart Bouada 1980 296,96
Tablabalt 3199 479,84
3 Ifanaiene 1952 292.84
g Abouda Bouada 3433 515,00
8 Arous 279 150 41,89
= Boudjeha 434 65,08
< Taguemount Theddaden 541 81,16
abbouda oufella 1406 210,94
Sidi Yacoub 1149 172,42
Thanouart 1414 212,06
Total 43768 7220.76

1.3.3.2. Besoins publics

Les besoins publics englobent la consommation des administrations, des établissements
d'enseignement, des municipalités, des hopitaux,... etc.

D’apres notre enquéte faite au niveau du service commercial de I’ ADE de Larbaa Nath Irathen,
on a récolté des informations relatives aux dotations et qui sont :

Cafétéria (ville) : 1.33 m3/j
Cafétéria (village) :0.44m’/j
Boulangerie : 1, 1 m3/j
Station de service : 2.66 m’/j
Station de lavage : 5 m*/J

On a aussi récolté d’autres informations relatives aux dotations au niveau du subdivisionnaire
des ressources en eau de Larbaa Nath Irathen, qui sont :

e Ecole primaire: 20 I/j/éleve
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CEM : 10 l/j/éleve

Lycée : 10 1/j/éleve

Creche : 20 l/j/enfants

Mosquée : 15 1/jour/usager

Zaouia : 50 i/jour/usager

Administration : 15 1/employé/j ou par personne.

Marché équipé d’installations sanitaires : 40 I/jour/employé.
Besoins sportifs : 301/j/personne.

Hopital : 150 a 200 1/j/1it.

(a) Equipement existants
Les équipements existants dans les deux communes sont regroupés dans le tableau (I.3) suivant :

Tableau (1.3) : Tableau récapitulatif des équipements existants dans les deux communes

Type des besoins LARBAA NATH IRATHEN AIT OUMALOU
. Primaire : 11, CEM : 03, Lycée : 02 Primaire: 07 ; CEM : 01

Scolaire R
Creche : 03
Siege de daira, Sicge APC, Antenne Siege APC
APC Bureau de poste
Police, Protection civile, Sonelgaz

Administratifs Bpreau de pos.te.: .03, ADE, Tribunal,

Diverses subdivisions: 05, OPGI : 01
Agence locale de I’emploi : 01
Agence d’assurance: 04
Siege Algérie télécom : 01

Sanitaire Hopital, Polyclinique: 02, Salle de soins quyclinique : 01, salle de
03 soin : 03
Cafeteria : 25, lavage : 05 Epicerie : 31, Station lavage
Supermarché : 01, superettes: 10 et graissage : 01, Pharmacie :

Commerce Commercants : 1524, 01, Station de service : 01,
Station de service : 01 lavage : 02
Boulangerie: 05
Grossiste et distribution : 37
Socioculturels Mosquée : 17, Centre culturel : 01 Mosquée : 08, Zaouia: 01
Sportifs Stade: 01, Salle de sport : 02 -

(b) Les besoins scolaires

Les besoins des différents équipements scolaires recueillis au niveau des différentes localités
concernées par presente étude sont regroupés dans le tableau (1.4) ci-dessous.
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Tableau (1.4) : Tableau récapitulatif des besoins scolaires des deux communes

Localité Zone Type . Nombre Dqtation Dég)i.t
d’établissement d’éleve (I/jour/éleve) | (m/jour)
Primaire : 04 955 20 19,1
CEM : 02 991 10 9,91
Larbaa Nath Irathen Lycée : 02 1830 10 18.3
Créche: 03 103 20 2,06
) Primaire : 01 250 20 5,00
_ & | Taourirt Mokrane CEM: 01 | 181 10 1.81
e £ |-ElHadj Ali Primaire : 01 159 -0 318
S < -Affensou

= | Agumoun Primaire : 01 63 20 1,26
Taza Primaire : 01 76 20 1,52
Ighil Guefri Primaire : 01 72 20 1,44
i\];:'iaI;I:rrtrlllmam—Ighll Primaire : 01 23 20 0,46
Agouni Tagharmine Primaire : 01 82 20 1,64
Agouni Bouregh Primaire : 01 182 20 3,64
CEM : 01 320 10 3,2
= Tablabalt Primaire : 01 80 20 1,61
é Ifanaiene Primaire : 01 90 20 1,8
8 Abouda Bouada Primaire : 01 98 20 1,96
= Arous Primaire : 01 45 20 0,9
< Abouda Oufella Primaire : 01 64 20 1,28

Sidi Yacoub - - - -
Thanouart Primaire : 01 70 20 1,4

(c) Les Besoins administratifs

Les divers équipements administratifs des localités concernées, leurs dotations et les débits
journaliers correspondant sont dans le tableau (I.5) ci-dessous.
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Tableau (1.5) : Tableau récapitulatif des besoins administratifs des deux communes

Localité | Zone Type Nombre Dotation Débit
d’établissement d’employée | (I/jourfemployée) | (m*/jour)
Siege de daira 43 0,65
Siege APC 197 2,96
police 84 1,26
Protection civile 43 0,65
Sonelgaz 82 1,23
Bureau de poste 21 0,32
ADE 21 0,32
5 larbaa Eril‘]?;rslal 40 0.6
g 5
£F | Nahlrthen | Gpdivisions : 05 25 s 038
S = OPGI : 01 12 0,18
> Agence locale de
I’empois : 01 10 0,15
Agences
d’assurance:04 31 0,47
Siege Algérie
télécom 01 27 0,41
T . Antenne APC 2 0,03
aourirt Bureau de poste 2 0,03
Taza Bureau de poste 2 0,03
Z
E Avoun Siege APC 117 176
8 Bo%lorlelzgil Bureau de poste 8 15 0,12
5

(d) Les Besoins sanitaires

Les différents besoins sanitaires des différentes localités sont regroupés dans le tableau (1.6).

Tableau (1.6) : Tableau récapitulatif des besoins sanitaires des deux communes

. . . Dotation Débit
Localit¢ | Zone Type d’équipement | Unités (Vjour/usagé) (m’ fiour)

o Hopital : 01 354 personnes 15 5,36
o o Larbaa Nath 161 lits 150 24.15
8 § Irathen Polyclinique : 01 | 107 personnes 15 1,61
3 = Salle de soins: 01 3 personnes 15 0,05
Z Taourirt Mokrane Polyclinique: 01 10 personnes 15 0,15
Ighile Guefri Salles de soins: 01 2 personnes 15 0,03

2 Agouni Bouregh Polyclinique: 01 13 personnes 15 0,2
=S Abouda Bouada Salle de soins: 01 2 personnes 15 0,03
< g Tablabalt Salle de soins: 01 2 personnes 15 0,03
Tadart Bouada Salle de soins: 01 2 personnes 15 0,03

10



Chapitre 1 Présentation du site et estimation des besoins

(e) Les Besoins sportifs

Il n’y a que le chef lieu (Larbaa Nath Irathen) qui dispose des moyens sportifs,
comme deux salles de sports et un stade. Les résultats sont donnés dans le
tableau (1.7).

Tableau (1.7) : Tableau récapitulatif des besoins sportifs de la commune de Larbaa Nath Irathen

Localité Zone tvpe Nombre Dotation Débit
yp d’usagée | (I/jour/usagée) | (m’/jour)
11
Larbaa Nath Larbaa Nath Stade 0 30 33
Irathen Irathen 02 salles de sport 80 2.4

(f) Besoins socioculturels
Tout les besoins et les équipements socioculturels des deux communes sont donnés dans le
tableau (I.8).

Tableau (1.8) : Tableau récapitulatif des besoins socioculturels des deux communes

. Type Nombre Dotation Débit
Localité Zone d’établissement d’usagers | [Vjour/usager] [m3/j our]

Larbaa Nath Mosquée : 02 250 15 3,75
Irathen Centre culturels: 01 5 15 0,075

Taourirt Mokrane Mosquée : 02. 180 15 2,7

Tighilt El Hadj Ali L

Affensou Mosquée : 02 80 15 1,2

Larb Agumoun Mosquée : 01 70 15 1,05
;;tf‘la Taza Mosquée : 01 50 15 0,75
Ighil Guefri Mosquée : 01 40 15 0,6

Irathen El Hammam

Tehil N'tazarth Mosquée : 02 45 15 0,67

Imainserene Mosquée : 01 38 15 0,57

Tagumount ‘.

Boudfal Mosquée : 01 40 15 0,6

Agouni Tgharmine Mosquée : 02 90 15 1,35

Agouni Bouregh Mosquée : 01 150 15 2,25

Taddart Bouada Mosquée : 01 45 15 0,67

Tablabalt Mosquée : 01 65 15 0,98

Ait Ifanaiene Mosquée : 01 63 15 0,95
Mosquée : 01 45 15 0,67

Oumalou Abouda Bouada Zaouia: 01 100 50 5

Boudjeha Mosquée : 01 80 15 1,2

Abouda Oufella Mosquée : 01 60 15 0,9

Sidi Yacoub Mosquée : 01 40 15 0,6

(g) Besoins commerciaux
Les résultats des besoins commerciaux sont présentés dans tableau(I.9) ci-
dessous.

11
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Tableau (1.9) : Tableau récapitulatif des besoins commerciaux des deux communes

\Q
% Zone Type ’Nombre, Dotation ])3§bit
3 de locaux d’employée [m”/jour]
01Supermarché 35 40 1/jour /emp 1,4
09Superettes 5X9 40 1/jour/emp 1,8
37Grossistes 2X37 401/jour/emp 2,96
5 Boulangeries 1.1 m*/jour 5,5
700 .
Commercants 1050 401/jour/emp 42
Larbaa Nath Irathen 01Station 2.67 m’/jour 2.67
service
18 Cafétérias 1.33 m’/jour 24
= 05 Station 5 fiour 75
o o lavage
8B Taza 01 Cafétéria 0.44 m’/jour 0,44
S = 01 Commercant 1 401/jour/emp 0,04
> Imenserenc 01 Cafétéria 0.44m/jour 0,44
02Commergants 2 401/jour/emp 0,08
03 Cafétérias 0.44m/jour 1,32
Taourirte 01 Superette 3 401/jour/emp 0,12
15Commercants 15 401/jour/emp 0,6
-Tighilte E1 Hadj Ali | 01 Cafétéria 0.44m’/jour 0,44
-Afensou 02Commergants 2 401/jour/emp 0,08
ighile guefri 02Commercants 2 401/jour/emp 0,08
Tagumount Boudfal | 01 Commercant 1 401/jour/emp 0,08
Agouni Tagharmine 02Commergants 2 401/jou£/emp 0,08
01 Cafétéria 0.44 m’/jour 0,44
07 Epiceries 7 401/jour/emp 0,28
Agouni bouregh 02 Cafés 0.44 m’/jour 0,88
Olstation service 2.67m’ /jour 2,67
04 Epiceries 4 401/jour/emp 0,16
Tablabalt 02 Cafés 0.44 m3/jour 0,88
2 02Station lavage 5 m’/jour 10
é Ifanaiene 02 Epiceries 2 401/jour/emp 0,08
S 04 Epiceries 4 401/jour/emp 0,16
% Abouda bouada 03 Café 0.44 m*/jour 1,32
pogemount 01 Epicerie 1 Aljouremp | 0,04
Abouda oufella 02 Eplcer1e§ 2 401/J.0ur/emp 0,08
01 Pharmacie 2 401/jour/emp 0,08
Sidi Yacoub 01 Epicerie 1 401/jour/emp 0,04
Thanouart 03 Epiceries 3 401/jour/emp 0,12

12
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1.3.4. Récapitulation de la consommation moyenne journaliére

La consommation moyenne journaliere de chaque zone est la somme de tout les besoins (publics
et domestiques). Les résultats de I’évaluation des besoins moyens journaliers a 1'horizon 2045
sont donnés pour chaque localité dans le tableau (I1.10).

Tableau (1.10): Tableau récapitulatif des différentes consommations journalieres des deux

communes.
i Qmoy
Localités zone [m’ Al
Larbaa Nath Irathen 1921,18
Taourirt Mokrane 723,91
Tighilt El Hadj Ali
Affensou 493,14
- Agumoun 228,49
o Taza 206,01
: B Ighil Guefri 79,98
< El Hammam
- :2 Ighil N'tazarth 146,56
Imenserene 123,15
Thaloult 74,49
Tagumount Boudfal 77,46
Agouni Tgharmine 84,04
Total 4158.41
Agouni Bouregh 9343
Taddart Bouada 297,66
Tablabalt 493,5
- Ifanaiene 295,67
< Abouda Bouada 523,26
£ Arous 42,79
o Boudjeha 66,28
fﬁ Taguemount Theddaden 81,2
abbouda oufella 213,12
Sidi Yacoub 173,06
Thanouart 213,58
Total 3334,42
Total 7492.83

A T’horizon 2045, les besoins moyens journaliers totaux de deux communes concernées sont
estimés a 7492.83 m’/j.

1.3.5. Majoration de la consommation moyenne journaliére

Dans un réseau d'alimentation en eau potable, les pertes d'eau sont situées a différents niveaux: la
prise d'eau, la station de traitement, les stations de pompage, les réservoirs, les réseaux
d'adduction et de distribution, les vannes, les joints, les compteurs,... etc. Le volume de ces
pertes d'eau dépend de : 1'dge et 1'état du réseau, la compétence et I'efficacité du service de
maintenance du réseau (rapidité de détection des fuites, efficacité d'exécution des travaux,
moyens humains, équipement en matériels adéquats, organisation, etc.).

13
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En général, pour un réseau moyennement entretenu, les pertes atteignent couramment jusqu’a 25
a 35 % de la consommation [3]. Dans le projet actuel, on prend 25 % de la consommation
moyenne journalier, alors:

Q moy.maj.i=Qmoy.j (consommé) x (1+0.25) (1.3)

1.3.6. Détermination des consommations maximales et minimales journaliéres

En fonction des jours, des semaines et des mois, on observe des variations de la consommation.
Le débit d’eau consommé n’est pas constant, mais varie en présentant des maximums et des
minimums. Cette variation est caractérisée par des coefficients d’irrégularité Kmaxjet Kminj.

1.3.6.1. Consommation maximale journaliére (Q max j)
Ce débit représente la consommation d’eau maximale du jour le plus chargé de 1’année, il
s’obtient par la relation suivante :

Qmax,j= Kmax,j x Qmoy,j (1.4)
Avec :

¢ Qmoy,j : Consommation moyenne journalidre (m’/j)
e Kmax,j : Coefficient d’irrégularité journaliere maximum, Kmax,j =(1,1 ;1,3)
On prend : Kmax,j =1,3 .

1.3.6.2. Consommation minimale journaliére (Q min j)
Ce débit représente la consommation d’eau minimale du jour le moins chargé de I’année.
Il s’obtient par la relation suivante :

Qmin,j= Kmin,j x Qmoy,j 1.5)
Avec :
e Kmin,j: coefficient d’irrégularité journaliere minimum , Kmin,j =(0,7-0,9)
On prend: Kmin,j =0,9.

Les consommations moyennes, minimales et maximales journalieres sont représentées dans le
tableau (I.11) ci-dessous.

14
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Tableau (1.11): Tableau récapitulatif des consommations journalieres Qminj ;Qmoyj ; Qmaxj

. Qmoy.maj Qmax j Qmin.j
Localités Zone (m3 /i) ( m’ /i) ( m’ /i)
Larbaa Nath Irathen 2401,48 3121,92 | 2161,33
Taourirt Mokrane 904,89 1176,35 | 814,40
Tighilt Bl Hadj Al 616,43 80135 | 554,78
Affensou
- Agumoun 285,61 371,30 257,05
< é) Taza 257,51 334,77 231,76
%‘ k= Ighil Guefri 99,98 129,97 | 89,98
= § Iglulf;ntl:;z?h 183,20 238,16 | 164,88
Imenserene 153,94 200,12 138,54
Thaloult 93,11 121,05 83,80
Tagumount Boudfal 96,83 125,87 87,14
Agouni Tgharmine 105,05 136,57 94,55
Total 5198.01 6757.41 | 4678.21
Agouni Bouregh 1167,88 1518,24 | 1051,09
Taddart Bouada 372,08 483,70 334,87
Tablabalt 616,88 801,94 555,19
- Ifanaiene 369,59 480,46 332,63
c% Abouda Bouada 654,08 850,30 588,67
£ Arous 53,49 69,53 | 48,14
©) Boudjeha 82,85 107,71 74,57
ﬁ Taguemount Theddaden 101,50 131,95 91,35
Abbouda oufella 266,40 346,32 239,76
Sidi Yacoub 216,33 281,22 194,69
Thanouart 266,98 347,07 240,28
Total 4168,03 5418,43 | 3751,22
Total 9366.04 12175.84 | 8429.43

1.3.7. Etude des variations des débits horaires

Le débit maximum horaire qui correspond au coefficient maximum horaire peut étre déterminé
graphiquement ou analytiquement [2].

Le débit horaire varie suivant les heures de la journée, ces variations sont caractérisées par le
coefficient maximal horaire Ky« et coefficient minimal horaire Kyinn  avec :

Qminh
I<min h — Qmoy h (16)
Qmax h
Kmax h=— Qmoy h (17)
Avec :

K max.h: Coefficient de variation horaire maximal.
K min.h: Coefficient de variation horaire minimal.
Q max.h : Débit maximal horaire.

Q min. h : Débit minimal horaire.

15
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1.3.7.1. Coefficient de variation de la consommation horaire
Le débit qui afflue du réservoir vers les consommateurs varie d’une heure a une autre ; toutefois
la somme de ces volumes d’eau horaires nous informe sur la consommation maximale
journaliere. Les débits horaires sont donnés en pourcentage du débit maximal journalier. Les
consommations maximale et minimale horaire sont respectivement caractérisées par les
coefficients maximum et minimum horaire (Kmaxn s Kminn), qui tiennent compte explicitement de
I’aménagement des batiments, du niveau de développement d’équipement sanitaire, du régime
du travail et d’autres conditions locales.
Donc :
K max, h =0 max XB max (18)
K min, h =a min XB min (19)

1.3.7.2. Consommation maximale horaire

Le débit maximum horaire qui correspond au coefficient maximum horaire peut étre déterminé
graphiquement ou analytiquement (Tableau(I.13)). Ce coefficient peut étre décomposé en deux
autres coefficients, qui dépendent des caractéristiques de 1’agglomération a savoir:

e Un coefficient o max tenant compte du régime de travail des entreprises et industries, du
degré de confort des habitants et de leurs habitudes. Il varie de 1,2 a 1,4.
e Un coefficient B max étroitement lié a 1’accroissement de la population (Tableau(I.12)).

On peut donc écrire :

K max» N =00 max XB max (110)

Tableau (1.12): Variation du coefficient f max en fonction du nombre d’habitants

Population | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 | 30000 | 100000
B max 2.00 | 1.80 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.15 1.1

Pour la valeur de o max on prend la valeur égale a 1.3 donc amax=1,3
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Tableau (1.13) : coefficient de la variation de la consommation horaire des deux communes

localité sone nombre . de B max K max,/h K max.h
population calculé
Larbaa Nath Irathen 9596 1,13 1,5 1,5
Taourirt Mokrane 3956 1,50 1,95 2
Tighilt El Hadj Ali 712 1.56 2.02 5
Affensou
£ Agumoun 1257 1,90 2,47 2,5
g £ Taza 1129 1,95 2,53 2,5
§ = Ighil Guefri 432 2 2,60 2,5
= El Hammam
Z Ighil N'tazarth 808 2 2,60 2,5
Imenserene 678 2 2,60 2.5
Thaloult 414 2 2,60 2,5
Tagumount Boudfal 427 2 2,60 2.5
Agouni Tgharmine 443 1,88 2,44 2,5
Agouni Bouregh 6129 2 1,69 1,7
Taddart Bouada 1980 1,70 2,22 2
Tablabalt 3199 1,66 2,16 2
2 Ifanaiene 1952 1,71 2,22 2
= Abouda Bouada 3433 1,54 2,00 2
g Arous 279 2 2,60 2,5
S Boudjeha 434 2 2,60 25
< Taguemount Iheddaden 541 2 2,60 2.5
abbouda oufella 1406 1,84 2,39 2,5
Sidi Yacoub 1149 1,94 2,52 2,5
Thanouart 1414 1,83 2,38 2.5
1.3.8. Consommation moyenne horaire (2045)
mo
Qmoy h= 9 24y] (I.8)

1.3.9. Bilan (ressources-besoins)

» Les communes de LARBAA NATH IRATHEN et AIT OUMALOU sont alimentées
simultanément par trois (03) chaines de refoulement :

e La premiere chaine : SOUK EL DJEMMA : 3500 m*/jour

o La deuxi®me chaine : TAKHOUKHT : 3000 m*/jour
e La troisieme chaine : OUED RABTA : 1500 m3/j0ur

> le débit total des ressources est : 8000 m3/jour [1].

> Les besoins total de deux communes est de 12175.84 m*/jour

17
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1.3.9.1. Calcul du déficit
Le déficit est €gal au débit des ressources existantes moins les besoins maximaux journaliers.
Le tableau (I.12) représente des besoins et les ressources en eau disponibles et le déficit.

Tableau (1.14) :Bilan ressources-besoins

Ressources existants [m3 /jour]
Ressources SOUK EL DJAMMA 3500
mobilisées TAKHOUKHT 3000

OUED RABTA 1500
Débit total des ressources 8000
BESOINS 12175.84
Déficit -4175.84

I.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons essayé de représenter les deux communes concernées, nous avons
défini les données nécessaires concernant la zone d’étude du point climatologique,
démographique,...ect. Le bilan montre clairement que les communes de LARBAA NATH
IRATHEN et AIT OUMALOU présente un déficit en eau potable, ce qui nécessite la
mobilisation de nouvelles ressources pour assurer les besoins en eau en situation future. Ces
ressources devront combler le déficit estimé a long terme, soit 48,33 1/s. Dans ce but, I’état a
financé un projet d’alimentation en eau potable qui renforcera les deux communes LARBAA
NATH IRATHEN et AIT OUMALOU en eau potable des agglomérations et d’industries a partir
du barrage TAKSEBET. Pour répondre aux besoins des localités des deux communes, il y’aura
un renforcement d’eau par un piquage sur le transfert barrage TAKSEBT AZAZGA de la chaine
oued RABTA.
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Chapitre 11 réservoirs

I1.1. Introduction

Dans ce présent chapitre, nous allons traiter 'une des importantes infrastructures dans une
agglomération, en 1’occurrence le réservoir, qui est un ouvrage tres important dans un réseau
d’alimentation en eau potable. C’est un ouvrage aménagé pour contenir 1’eau, soit potable
destinée a la consommation publique, soit de I’eau a usage industriel.

I1.2. Utilités des réservoirs
Les principales utilités des réservoirs sont [5]:

e IlIs servent a compenser 1'écart entre les apports d'eau (par gravité ou pompage) et la
consommation (débit de pointe et autres).

e IIs constituent une réserve pour les imprévus (rupture, panne des pompes, réparations,
extension du réseau...).

e Offre la possibilité de pomper la nuit, lorsque les tarifs d'électricité sont les plus bas.

e Régularit¢ dans le fonctionnement du pompage. Les pompes refoulent a un débit
constant.

e Simplification de l'exploitation.

e Sollicitation réguliere des points d'eau qui ne sont pas 1'objet des a-coups journaliers au
moment de la pointe.

e Régularité des pressions dans le réseau.

e Réserve incendie garantie. Une partie du volume est réservée a la lutte contre 1'incendie.

I1.3. Emplacement du réservoir

L’emplacement du réservoir a pour condition I’assurance d’une pression suffisante aux abonnés
au moment du débit de pointe. Ils doivent étre placés a un niveau supérieur a celui de
I’agglomération qu’ils desservent. L'altitude du réservoir, plus précisément du radier doit se
situer a un niveau supérieur a la plus haute cote piézométrique exigée sur le réseau. Il faut donc
évaluer la perte de charge entre le réservoir et le point de plus haute cote piézométrique a
desservir. On obtient ainsi approximativement l'altitude du radier. Le site du réservoir doit étre le
plus proche possible de I’agglomération pouvant alimenter le point le plus défavorable (Figure
(IL.1)). La topographie intervient et a une place prépondérante dans le choix de I'emplacement, de
méme que la géologie. Il ne faut pas oublier les extensions futures. Le meilleur emplacement
n’est déterminé qu’apres une étude technico-économique approfondie [5].

Figure(ll.1) : Emplacement d’un réservoir

I1.4. Classification des réservoirs
D’apres la nature des matériaux, on distingue [6]:
e Les réservoirs métalliques.
e Les réservoirs en magonnerie.
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e Les réservoirs en béton armé.

D’apres la situation des lieux, ils peuvent étre :

Enterré.

Semi-enterré (Figure (I1.2))
Surélevé, sur tour.

Sur terre.

Enfin, d’apres des considérations esthétiques, ils peuvent: Soit affirmer les fonctions des
ouvrages. Soit s’intégré au paysage.

Figure (I1.2 ): Schéma générale d’un réservoir semi enterré

IL.5. Choix du type du réservoir
Vu la topographie des lieux, le relief de la région étant tres accidenté et les avantages qu’offrent
les réservoirs circulaires, semi enterrés, a savoir [6]:

= Economie sur les frais de construction.
= Etude architecturale tres simplifiée.
= Conservation de I’eau a une température constante.

I1.6. Equipement des réservoirs
Les réservoirs sont dotés de plusieurs équipements, dont on cite essentiellement [4]:

I1.6.1. Conduite d’arrivée

L’arrivée de la conduite d’adduction dans le réservoir s’effectue soit par surverse, avec chute
libre (Figure(I1.3)), soit en plongeant la conduite de facon a ce que I’extrémité reste toujours
noyée (Figure(Il.4)). L’installation d’un robinet flotteur interrompe 1’arrivée de 1’eau quand le
réservoir atteint son niveau maximum [4].
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(’ ™\ [Robinet 3 flotteur | oy

| s { [

- O

Figure(11.3): Adduction avec chute libre Figure(I1.4): Adduction noyée

11.6.2. Conduite de distribution

Le départ de la conduite de distribution sera I’opposé de la conduite d’amenée, a une faible
hauteur au-dessus du radier (15 a 20 cm) pour éviter d’entrainer dans la conduite de distribution
d’éventuels dépots décantés dans le réservoir (Figure (I1.5)) [4].

Niveau minimal

1 58 om min

i5a20cm

Figure (11.5): Conduite de distribution

I1.6.3. Conduite de trop plein

Elle sert a évacuer la totalité du débit arrivant au réservoir vers un exutoire lorsque le niveau
d’eau dans celui-ci atteint sa limite maximale. Il est prévu en cas de défaillance du systeme
d’arrét de pompage (Figure (I1.6)) [4].

11.6.4. Conduite de vidange

Elle permet la vidange du réservoir en cas de nettoyage ou de réparation. Elle est munie d’un
robinet vanne et se raccorde généralement a la conduite de trop-plein (Figure (I1.6)). On
n’effectue cette vidange que sur un réservoir préalablement presque vidé en exploitation.

21



Chapitre 11 réservoirs

Niveau Max

Vanne robinet

T Vidange

Figure (11.6): Conduite de trop plein et de vidange

I1.6.5. By-pass
Lorsqu’on désire assurer la distribution pendant la vidange d’un réservoir non séparé
(Figure(I1.7)), il suffit de disposer un by-pass [4].

Vanne 3 <«—— Vanne de distribution
— X1 2

D’amenée T Dﬁ_’ IL l

Figure (11.7): By-pass d’un reservoir

I1.6.6. Matérialisation de la réserve d’incendie

C’est un dispositif spécial de la tuyauterie qui permet d’interrompre 1’écoulement une fois que le
niveau d’incendie est atteint, nous distinguons le systeme a deux prises et le systeéme a siphon
[7].
» Systeme a deux prises
Ce systeme est rarement utilisé, du fait que la réserve d’incendie étant constamment
pleine et n’est pas convenablement renouvelée. En temps normale, “ 1 ”est fermée et “2”
ouverte. En cas de sistre, il suffit d’ouvrir “1”. 1l existe ainsi une tranche d’eau morte ce
qu’il faut éviter (Figure (IL.8)).

~N

e

= ey =<0l

Réserve
d'incendie

Figure(I1.8): Systeme a deux prises

22



Chapitre 11 réservoirs

» Systéeme a siphon
Ce systeme a I’avantage de renouveler constamment la réserve d’incendie. Quand le
niveau atteint son niveau minimum, le siphon se désamorce. En temps normale “1 et
“37ouvertes et “2’fermée. En cas de sinistre, on ouvre la vanne“2”. Cette derniére sera,
de préférence, une vanne papillon a ouverture rapide et commandée électriquement
(Figure (IL.9)).

Event

= v e

Réserve d incendic

Figure(I11.9): Systeme a siphon

IL.7. Entretien des réservoirs

Les structures du réservoir doivent faire 1’objet d’une surveillance régulieére en ce qui concerne
toutes les fissures, ainsi que les phénomenes de corrosions sur les parties métalliques en raison
de I’atmosphere humide qui y regne.

Un soin particulier doit &tre apporté au nettoyage des cuves ; opération comportant plusieurs
étapes telles que :

» Isolement et vidange de la cuve.

» Elimination des dépdts sur les parois

» Examen et répartitions éventuelles de celles-ci.
» Désinfection a I’aide des produits chlorés.

» Remise en service.

I1.8. Hygiene et sécurité
Pour des raisons d’hygiene et de sécurité, il faut que les réservoirs soient :
v" Couverts pour les protéger contre les variations de températures et 1’introduction de corps

étrangers.
v’ Eclairés par des ouvertures munies de plaque de verre.
v’ Etanches et ne recevront aucun enduit susceptible d’altérer I’eau.

I1.9. Capacité théorique du réservoir

Pour satisfaire au rdle qu'il doit jouer, le réservoir doit avoir une capacité suffisante. Cette
derniere doit €tre estimée en tenant compte des variations des débits a 1'entrée comme a la sortie,
c'est-a-dire d'une part, du mode d'exploitation des ouvrages situés en amont et, d'autre part, de la
variation de la demande.

Le plus souvent, la capacité est calculée en tenant compte des variations journalieres, du jour de
la plus forte consommation et de la réserve d'eau destinée a l'incendie.

e Principe de calcul :

Pour estimer la capacité d'un réservoir, nous devrons procéder a deux méthodes:
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» Soit par la méthode graphique qui tient compte de la courbe de consommation totale
déduite a partir des coefficients des variations horaires de la consommation et de la
courbe d'apport du débit pompé.

» Soit par la méthode analytique qui tient aussi compte des débits d'apport et des débits de
départ du réservoir.

11.9.1. Méthode analytique
La méthode analytique consiste a calculer, pour chaque heure de la journée, le résidu dans le
réservoir. Le volume de régulation sera :
Qmax j
100

V = P% x (ILT)

Avec :
V max : Volume maximal de stockage pour la consommation en (m3 ).
Q max j: Consommation maximale journaliere (m’/j).
P% : Résidu maximale dans le réservoir en (%).

11.9.1.1. Détermination de la valeur de P %

e Nous avons déja déterminé les valeurs du coefficient de variation horaire K« 1
pour chacune des zones a desservir. Le tableau de distribution du débit journalier
(annexe (1)) nous permet de répartie la consommation maximale journaliere sur 24
heures.

o Le débit de pompage est répartit sur 20 heures tout le long de la journée.

e On fait la différence pour chaque heure de stockage entre I’apport et la
consommation ; cette différence est reportée dans une colonne des surplus et des
déficits selon son signe.

e On détermine ensuite le résidu dans le réservoir pour chaque heure ; la valeur
maximale trouvée P% max sera le pourcentage du volume de stockage.

I1.9.2. Le volume total du réservoir
Le volume total est détermine en ajoutant le volume d’incendie au volume de régulation :

VT = Vr + Vige (I1.2)

VT : Capacité totale du réservoir (m3).

Vine : Volume d’incendie estimé pour 2 heures avec un débit de 60 m’/h (c’est un volume
minimum)

Leur dimension est donnée comme suite:

» Hauteur du réservoir
On prend la hauteur du réservoir égale a 4 m, cette valeur est une valeur standard.

> Diameétre du réservoir

D—[4 xv] 1/ 2 (IL3)

" Lo xH
Avec :

D : Diamétre du réservoir (m).
V : Volume du réservoir.
H : Hauteur du réservoir (on prend la hauteur H=4 m).
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> Hauteur du volume d’incendie

4 xVt ]1/2
(IL.4)

Hine= [n (D)2

Avec :
Hinc : Hauteur du volume d’incendie (m).
V; : Volume du réservoir total.

D : Diamétre du réservoir (m).

I1.10. Dimensionnement des stations de reprises

Les stations de reprises jouent le rdle de transit, leur dimensionnement sera déterminé d’apres le
temps nécessaire pour maintenir la crépine en charge. Pour les stations de reprise d’une forme
circulaire, le temps de stockage sera d’un quart d’heure (1/4 heure). Alors le volume est donné
par la formule suivante [6]:

Vsr=Qmaxjxt (IL.5)
Avec :
Vsr : Volume de la station de reprise (m”.
Qumaxj : Débit entrant dans la station (m3/s).
t : Temps nécessaire pour maintenir la crépine en charge (s).

11.10.1. Dimensionnement de la station de reprise SR1 et SR2

Le refoulement a partir du point de piquage jusqu’a SR2, s’effectue par I’intermédiaire de station
de reprise SR1, leur volume de stockage est fonction du temps de fermeture complete des vannes
de réglage des troncons précédent, ce temps est estimé a un quart d’heure. Le débit entrant dans
les stations de reprise = 5800.62 m3/j =0.079 m’/s

Vsri= VSR2:0'079 x900="71.1 l'Il3

Remargque : Une réserve utile de 71.1 m’ permet un fonctionnement optimum des stations de
reprise. Dans les deux stations de reprise, il existe pour chaque station un réservoir de capacité
de 500 m’. Alors il y’a une forte sécurité en cas de rupture de la conduite de refoulement ou de
panne des équipements des stations.

I1.11. Dimensionnement des capacités des réservoirs

II.11.1. Dimensionnement de la capacité du réservoir tampon (RT)
Le réservoir tampon (RT) servira gravitairement les réservoirs de la localit¢ de Larbaa Nath

Irathen et de la localité d’ Ait Oumalou, avec un débit de 12175,84 m3/j.

Il est alimenté a partir de la source de Souk El Djamma avec un débit de 3500 m’/j
gravitairement, une autre source a partir des forages de Takhoukht avec un dédit de 3000 m3/j
par refoulement. Une troisieme source, Oued Rabta (le projet étudi€), avec un débit de
5675.84 m3/j par refoulement, le tableau (II.1) représente le calcul de résidu maximal dans le
réservoir tampon (RT).
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Tableau (11.1): Evaluation du volume résiduel du réservoir tampon (R T)
Apport %
Heure Source 1 Source Source Sortie | Surplus | Déficit | Résidu
Oued Souk El % % % %
Takhoukht | .
Rabta Djamma
0-1 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 0,8
1-2 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 1,7
2-3 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 2,5
3-4 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 34
4-5 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 4,2
5-6 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 5,0
6-7 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 5,9
7-8 0,59 2,04 2,38 4,16 0,84 - 6,7
8-9 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 7,5
9-10 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 8,4
10-11 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 9,2
11-12 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 10,0
12-13 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 10,9
13-14 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 11,7
14-15 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 12,5
15-16 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 13,4
16-17 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 14,2
17-18 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 15,0
18-19 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 15,9
19-20 0,59 2,04 2,38 4,17 0,83 - 16,7
20-21 0 0 0 4,17 - -4,17 12,5
21-22 0 0 0 4,17 - -4,17 8,3
22-23 0 0 0 4,17 - -4,17 4,2
23-24 0 0 0 4,17 - -4,17 0,0
Total 11,76 40,73 47,52 100
P (%)=16.7 %
Calcul de la capacité du réservoir tampon (R T)
» 12175.84 ;
Le volume résiduel sera : V = 16.7 x —— =2030.93 m

La capacité totale sera : V= 2030,93 +120=2150,93 m’

Remarque: il existe deux réservoirs de capacité de 1000 m’, se qu’il fait 2000 m’ de capacité
totale. Alors la capacité existante n’est pas suffisante. En réalisant un réservoir de 150 m’, afin

d’atteindre la capacité de stockage demandée.

e Calcul du diametre du réservoir

D(150)=[

n XH

4 XV] 1/2= [4 X150]1/2

n X4

=69 m

Le diametre standard du réservoir projeté est D=7 m
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e Calcul de la hauteur du volume d’incendie

Hinc :[

Hinc =[
La hauteur du volume d’incendie H;,;=18 m

I1.11.2. Dimensionnement de la capacité des réservoirs des deux localités
11.11.2.1. Dimensionnement du réservoir de Larbaa Nath Irathen

4 xVinc

n x(D(2150))2

1
4 ><2150] /2

4 xVinc

1 X(D(1000)2)

]1/2

=26.17m

1/2
] = 046 m

Ce réservoir alimentera la zone Larbaa Nath Irathen par les réservoirs (R12) gravitairement. On a
Kmax = 1,5. Avec un débit maximal journalier Qmaxj = 3121,92m3/j. Le calcul du résidu du

réservoir de la zone de Larbaa Nath Irathen est représenté dans le tableau (I1.2).

Pour les valeurs de la variation de la consommation horaire est donnés en fonction de la valeur
de K.x. Annexe (1).

Tableau (11.2): Evaluation du volume résiduel du réservoir de Larbaa Nath Irathen

Apport Sortie Surplus Déficit Résidu
Heure % % % % %
0-1 4,16 1,5 2,66 - 2,66
1-2 4,16 1,5 2,66 - 5,32
2-3 4,16 1,5 2,66 - 7,98
3-4 4,16 1,5 2,66 - 10,64
4-5 4,16 2,5 1,66 - 12,3
5-6 4,16 3,5 0,66 - 12,96
6-7 4,16 4,5 - - 0,34 12,62
7-8 4,16 5,5 - - 1,34 11,28
8-9 4,17 6,25 - - 2,08 9,2
9-10 4,17 6,25 - - 2,08 7,12
10-11 4,17 6,25 - - 2,08 5,04
11-12 4,17 6,25 - - 2,08 2,96
12-13 4,17 5 - - 0,83 2,13
13-14 4,17 5 - - 0,83 1,3
14-15 4,17 5,5 - - 1,33 -0,03
15-16 4,17 6 - - 1,83 -1,86
16-17 4,17 6 - - 1,83 -3,69
17-18 4,17 5,5 - - 1,33 -5,02
18-19 4,17 5 - - 0,83 -5,85
19-20 4,17 4,5 - - 0,33 -6,18
20-21 4,17 4 0,17 - -6,01
21-22 4,17 3 1,17 - -4,84
22-23 4,17 2 2,17 - -2,67
23-24 4,17 1,5 2,67 - 0
total 100 100
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P (%)=11296 1 +1-6.18 | =19.14 (%)
Calcul de la capacité du réservoir de (Larbaa Nath Irathen)

3121,92
100

La capacité totale sera : V= 597.54+120=717.54 m’

=597.54 m*

Le volume résiduel sera : V.= 19.14 x

Remarque : Actuellement dans cette zone, il existe deux réservoirs de capacité de 500 m>. Alors
la capacité des ces deux réservoirs est suffisante pour répondre au besoin de cette zone pour

I’horizon 2045.

I1.11.2.2. Dimensionnement du réservoir d’Imainserene
Ce réservoir alimentera la zone Imainserene par le réservoir tampon (R15) gravitairement. On a
Kmax= 2,5. Avec un débit maximal journalier Qpaxj= 200.12 m3/j pour Imainserene et un autre

débit

réservoir de la zone d’Imainserene est représenté dans le tableau (11.3).

Tableau (1I .3): Evaluation du volume résiduel du réservoir d’Imainserene

Qmaxj=238.16 pour le réservoir de El hamam_ighil n’tazarth. Le calcul du résidu du

heure apport sortie surplus déficit résidu
Y0 consommation% | distribution% % Y% %
0-1 4,16 0,28 2,22 1,66 - 1,66
1-2 4,16 0,28 2,22 1,66 - 3,32
2-3 4,16 0,56 2,22 1,38 - 4,7
3-4 4,16 0,56 2,22 1,38 - 6,08
4-5 4,16 1,65 2,22 0,29 - 6,37
5-6 4,16 1,65 2,22 0,29 - 6,66
6-7 4,16 2,12 2,22 - -0,18 6,48
7-8 4,16 4,8 2,22 - -2,86 3,62
8-9 4,17 4,14 2,22 - -2,19 1,43
9-10 4,17 3,06 2,22 - -1,11 0,32
10-11 4,17 1,93 2,22 0,02 - 0,34
11-12 4,17 1,93 2,22 0,02 - 0,36
12-13 4,17 1,65 2,22 0,3 - 0,66
13-14 4,17 1,65 2,22 0,3 - 0,96
14-15 4,17 2,21 2,22 - -0,26 0,7
15-16 4,17 2,92 2,22 - -0,97 -0,27
16-17 4,17 4,89 2,22 - -2,94 -3,21
17-18 4,17 4,42 2,22 - -2,47 -5,68
18-19 4,17 3,43 2,22 - -1,48 -7,16
19-20 4,17 0,75 2,22 1,2 - -5,96
20-21 4,17 0,75 2,22 1,2 - -4,76
21-22 4,17 0,47 2,22 1,48 - -3,28
22-23 4,17 0,3 2,23 1,64 - -1,64
23-24 4,17 0,3 2,23 1,64 - 0
Total 100 46,7 53,3
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P (%) = 146.66 | +1-7.16 | =13.82 (%)

Calcul de la capacité du réservoir d’Imainseren

=60.57 m’

Le volume résiduel sera : V = 13.82 x

La capacité totale sera : Vt = 60.57 + 120= 180.57 m’
Remarque : Le réservoir existant 2 une capacité de 100 m’>, alors pour répandre a la réserve

nécessaire il faux construire un nouveau réservoir de capacité 100 m’.
Calcul de diametre de réservoir :

= 5.6m

D:[4 ><V]1/2: [4 ><100]1/2

n XH m x4

Le diametre standard égal 18 m. Alors D=6 m
Le diametre de chaque réservoir est 18 m
Calcul de la hauteur du volume d’incendie

. y
o 4 xVinc ] 2
e _[n x(D(200))>2

1
4 ><175] /2

D(200)=[ — =7.47m

4 xVinc 1/2
inc :[ ] =155m

1 x(D(200))2

La hauteur de volume d’incendie =18 m

I1.11.3. Dimensionnement des réservoirs des localités des deux communes
Le dimensionnement des réservoirs des localités sont représenté dans le tableau (IL.4). Le
dimensionnement du réservoir dépend du volume de sortie (consommation et la distribution si
elle existe), et du volume a I’entré.
Avec :

P (%)

V, (m’)

Vt (m3) : Volume total de réservoir

D calculée : Diametre du réservoir projeté (diametre calculé)

D,, standard: Diametre du réservoir projeté

H, ;. : Hauteur du volume d’incendie
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Tableau (I1.4) : Tableau récapitulatif de dimensionnement des réservoirs des deux localités

1 réservoir | réservoirs . Drp .
localité Zone Réservoir ]?;g;t P (%) (Xfr) (X;) existant projetés b c(a;lllc)ule standard H (\I,nl)n ¢
(m” (m*) (m)
Larbaa Nath Irathen RI12 3121,92 | 19.14 | 597,54 | 717,54 | 2%500 - - - 0,69
Taourirt Mokrane R14 12974 18,9 | 245,21 | 365,21 2*500 - - - 0,69
B} g}gfh‘“ El Hadj Ali RIB 1 150853 | 11,1 | 169,67 | 289,67 | 200 100 56 6 126
5y ensou
S | Agumoun R17 2338,11 | 447 | 104,51 | 224,51 100 125 6,3 7 1,39
= | Taza R21 334,77 | 29.89 | 100,06 | 220,06 50 175 7.5 8 1,46
S | Ighil Guefri R20 129,97 | 29.01 | 38,58 | 158,58 75 100 56 6 1,66
- El Hammam
£ | 1ghil N'azarth R16 238,16 | 29.01 | 70,69 | 190,69 100 100 5,6 6 1,55
S | Imenserene R15 1966,81 | 291 | 5723 | 177,23 100 100 56 5 1,55
Thaloult R13 121,05 | 29.01 | 35,93 | 155,93 20 150 6,9 7 1,68
Tagumount Boudfal R19 727,18 | 5.13 | 37,30 | 157,30 200 - 0,0 0 1,55
Agouni Tgharmine R22 136,57 | 19.01 | 40,53 | 160,53 50 125 6,3 7 1,66
Agouni Bouregh R5 3893,14 | 8,68 | 337,92 | 457,92 200 300 9,8 10 0,98
Taddart Bouada R1 15253 | 6,58 | 100,36 | 220,36 100 125 6,3 7 1,46
Tablabalt R2 1041,6 | 16,75 | 174,47 | 294,47 200 100 5,6 6 1,26
_ | Ifanaiene R6 480,46 | 22,45 | 107,86 | 227,86 100 250 8,9 9 1,17
S | Abouda Bouada R9 119737 | 148 | 177,21 | 297,21 100 200 8,0 8 1,26
E | Arous R7 69,53 | 30,14 | 20,96 | 140,96 100 50 4,0 4 1,79
& | Boudjeha R3 107,71 | 30,14 | 32,46 | 152,46 50 100 5,6 6 1,79
% | Taguemount R4 131,95 | 30,14 | 39,77 | 159,77 30 150 6,9 7 1,63
Iheddaden
Abbouda oufella R8 182491 | 5,07 | 92,52 | 212,52 200 50 4,0 4 1,39
Sidi Yacoub R11 281,22 | 29,68 | 83,47 | 20347 100 100 56 6 1,55
Thanouart R10 347,07 | 26,43 | 91,73 | 211,73 100 125 6,3 7 1,46
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Figure (11.10): Schéma d’emplacement des réservoirs
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I1.12. Détermination de la capacité de la station de reprise (SR1, SR2)

La bache a eau de la station de reprise est considérée comme un réservoir vu qu’elle est
alimentée gravitairement a partir du point de piquage (pk), avec un débit 236.49 m’/h,
I’alimentation se fait 24/24 h. Le transfert se fait avec un refoulement pendant une durée de 20
heures par jour. Le tableau (IL.5) regroupe les calculs de résidu maximal du réservoir de la
station de reprise (SR1 et SR2),

Remarque : La capacité de la premiere station de reprise (SR1) 500 m’ est égale a la capacité de
la deuxieme station de reprise (SR2), (Ie débit d’entré et le débit de sortie dans les deux stations

sont pareils).

Tableau (11 .5): Evaluation du volume résiduel du réservoir des stations de reprise (SR1, SR2)

apport sortie surplus déficit résidu
heure % % % % %
0-1 4,16 5 - -0,84 -0,8
1-2 4,16 5 - -0,84 -1,7
2-3 4,16 5 - -0,84 -2,5
3-4 4,16 5 - -0,84 -3,4
4-5 4,16 5 - -0,84 -4,2
5-6 4,16 5 - -0,84 -5,0
6-7 4,16 5 - -0,84 -5,9
7-8 4,16 5 - -0,84 -6,7
8-9 4,17 5 - -0,83 -7,6
9-10 4,17 5 - -0,83 -8,4
10-11 4,17 5 - -0,83 -9,2
11-12 4,17 5 -0,83 -10,0
12-13 4,17 5 - -0,83 -10,9
13-14 4,17 5 - -0,83 -11,7
14-15 4,17 5 - -0,83 -12,5
15-16 4,17 5 - -0,83 -13.4
16-17 4,17 5 - -0,83 -14,2
17-18 4,17 5 - -0,83 -15,0
18-19 4,17 5 - -0,83 -15,9
19-20 4,17 5 - -0,83 -16,7
20-21 4,17 - 4,17 - -12,5
21-22 4,17 4,17 - -8,3
22-23 4,17 - 4,17 - -4,2
23-24 4,17 - 4,17 - 0,0
Total 100 100

P (%)= 1-16.71=16.7 (%)

Volume de la station de reprise

V (SR1)=V (SR2) =

(P (%) x Q max.j)
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(16.7x 5675,84) 5
VSR 1=y 2= 100 =947,87 m

Avec :
V (SR1) : Volume de la station de reprise.
V (SR2) : Volume de la station de reprise.

Remarque : Dans chaque station de reprise il existe un réservoir de capacité de 500 m’. Alors
cette capacité ne suffi pas, il est utile de projeter un autre réservoir d’une capacité de 500 m’,
pour atteindre le volume nécessaire a pompé pendant le fonctionnement des pompes.

I1.13. Conclusion
Apres le calcul des réservoirs, dans les deux localités on a dimensionné 22 réservoirs pour les

besoins des agglomérations, nous avons remarqué que la majorité des réservoirs ne suffisent pas
les besoins des agglomérations a 1’horizon d’étude 2045. C’est pour cette raison, on a
recommandé de projeter d’autres réservoirs qui jouent le role des réservoirs d’équilibre.

Et cela sur le long de notre systeme d’adduction principale (refoulement), on a projeté (3)
réservoirs répartis comme suit :

e Au niveau de la (SR1) : un réservoir circulaire de capacité 500 m’.
e Au niveau de la (SR2) : un réservoir circulaire de capacité 500 m’.
e Au niveau du réservoir tampon (RT) : un réservoir de capacité 150 m’.

Les capacités des réservoirs déterminés précédemment garantiront I'alimentation en eau portable
des localités a I’horizon d’étude 2045.
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Chapitre 111 : Adduction

II1.1. Introduction

L’adduction des eaux consiste a étudier les voies et moyens, tant sur le plan technique
qu’économique en vue d’acheminer I’eau depuis la zone de captage (forage, source, réservoir
de stockage ou bien barrage), soit vers le lieu d’accumulation, soit directement vers les zones
de leur consommation. Ces adductions peuvent étre classées soit [6] :

III.1.1. Adduction gravitaire

Ce type d’adduction ne fait intervenir que le seul travail de la pesanteur. En effet,
I’écoulement des eaux dans les conduites dépend de la pente. Le lieu de captage se situe donc
a une altitude supérieure a celle du réservoir de desserte de 1’agglomération.

III.1.2. Adduction par refoulement
Dans I’adduction par refoulement, le captage se situe a niveau inferieur a celui du réservoir
d’accumulation.

II1.2. Choix du tracé
Le tracé de la conduite est choisit selon certains facteurs d’ordre technique et économique, il
exige les conditions suivantes [7] :

» Le profil doit étre le plus régulier et le plus court possible (sur-profondeur et sous-
profondeur sont parfois inévitables) afin de réduire les frais d’investissement.

» Le profil sera étudie pour que 1’air puisse étre évacué facilement, car le cantonnement
d’air engendre la rupture de la veine liquide.

» Pour les conduites de longueurs importantes (plusieurs kilometres), il sera bon de
prévoir quelques vannes de sectionnements en vue de faciliter les réparations
éventuelles.

» Les contres pentes qui peuvent donner lieu, en exploitation, a des cantonnements
d’aire plus au moins difficiles a évacuer, sont a éviter.

» 1l y a lieu de concevoir un tracé en plan, avec des coudes largement ouverts afin
d’éviter les butées importantes. A cet effet, le parcours empreinté ne suivra pas
facilement les accotements de la route.

On préfere souvent de le concevoir le long des routes et les pistes pour faciliter la pose des
conduites et son exploitation, c'est-a-dire :

= Faciliter I’acces pour I’entretien et les réparations.

= Faciliter la détection des fuites et les vannes défectueuses.

I11.3. Description du schéma d’adduction

La chaine de refoulement des deux communes de Larbaa Nath Irathen et Ait Oumalou est
composée d’un systeme étagé de stations de reprise, réparties le long de I’itinéraire, allant du
point de piquage, sur transfert barrage Taksebt vers Azazga, jusqu’aux réservoirs jumelés
Aboudid (SR1 et alimenté par refoulement du point de piquage puis de la SR1 a SR2 ; méme
chose par refoulement et de la SR2 jusqu’aux réservoirs jumelés Aboudid) ; puis les villages
des deux communes sont alimentés gravitairement (Figure I1.10).

II1.4. Choix du type des conduites
Une conduite est constituée par un assemblage de tuyaux, les uns aux autres .Ces derniers
peuvent €tre :

e Métallique : fonte et Acier

e A base de ciment : béton armé, béton précontraint

e En matiere thermoplastique : chlorure de polyvinyle (PVC), Polyéthylene (PEHD).
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Le choix du matériau des conduites enterrées dépend aussi bien de leur faisabilité technique
qu’économique. Sur le plan technique, cette faisabilité dépend de plusieurs exigences, telles
que :

» Resistance aux attaques chimiques, aux pressions et aux charges mobiles.
» Adaptation aux terrains de pose.

» Bonne étanchéité.

» Facilitation d’entretien et de mise en service.

Sur le plan économique, elle dépend essentiellement :
» Du prix de la fourniture et du transport.
» De leur disponibilité sur marché local.

Dans le projet actuel, nous avons opté pour celles, en Acier et PEHD, vu les avantages qu’elle
présente:

¢ Conduite en Acier
v Bonne résistance aux chocs et aux charges compressives.

v Longueur des conduites varie entre 6 2 16 m ce qui réduit le nombre de joints,
par conséquent, une réduction des risques de fuites.

e Conduite en PEHD

v" Facilité de pose (grand flexibilité) possibilité d’enroulement en couronne pour
les petites diametres.
v" Fiables au niveau du branchement (pas de fuite).

I11.5. Etude technico-économique
Elle consiste a étudier le choix le plus économique pour le diametre de la conduite, qui repose
sur deux criteres [8] :

» Techniquement le diametre de la conduite doit pouvoir faire transiter le plus grand
débit a des vitesses accessibles, en assurant une pression de service compatible avec la
résistance de la conduite et la vitesse d’écoulement doit étre comprise entre 0.5 et
2 m/s.

» Les frais d’investissement (Frais d’exploitation + Frais d’amortissement) sont
proportionnels aux diametres des conduites.

II1.5.1. Calcul du diametre économique

Afin d’obtenir un équilibre relatif entre ces deux facteurs, le diametre doit étre judicieusement
choisi, de facon a avoir I’optimum économique. Pour cela, on dispose de deux corrélations
établies par BRESS et BONNIN [8], qui permettent I’approximation de ce diametre
économique Dy :

¢ Formule de BONNIN : Dy;=,/Q (IIL1)
o Formule de BRESS : Dy,=1.5 X ,/Q (II1.2)
Avec :

- Q : Débit transitant dans la conduite en (m3/s).
- Dy : Diametre de la conduite (m).
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Ces deux formules nous donnent une approche du diametre économique suivant plusieurs
diametres normalisés. Le plus économique sera celui qui présent un bilan minimal et une
vitesse acceptable (0.5 m/s a 2 m/s).

IIL1.5.2. Calcul de la vitesse
La vitesse sera calculée par la formule suivante :

_ a0
V_nDz

(I11.3)

Avec :

- Q: Débit (m’/s).
- D : Diametre de la conduite (m).
- V : Vitesse d’écoulement (m/s).

II1.5.3. Calcul des pertes de charge
On considere deux types de pertes de charge :
- Perte de charge linéaire : due aux frottements contre les parois internes de la
conduite.
- Perte de charge singuliere : au niveau des coudes, clapets et les pieces spéciales.

I11.5.3.1. Pertes de charge linéaire (Hy)
Elles se déterminent a partir de la formule de DARCY-WEISBACH [9] :

H,=JXL (IIL.4)
Avec :
V2
] =Ax% 25 (IIL.5)
AL
H; = A. L. Zg_D (I11.6)
Avec:

- J: Perte de charge par unité de longueur (m).
- L: Longueur de la conduite (m).

A: Coefficient de perte de charge de Darcy.
-V : Vitesse d’écoulement (m/s).

- g: Accélération de la pesanteur (m*/s?).

A se calcule selon le régime d’écoulement qui est déterminé 2 partir de I’abaque de Moody
(Annexe 2) en fonction du nombre de REYNOLDS et la rugosité relative. On peut appliquer
les formules suivantes [9] :

e En régime turbulent rugueux, A est donné par la formule de NIKURADZE [9] :

K -2
A= (1,14 —0,8x1In E) (IIL7)
e En régime transitoire, A est donné par la formule de COLEBROOK [9] :
—=-2lo ( i +ﬂ) 1.8
N 8\3710 T RVa (II1.8)
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Avec :
— K Rugosité de la conduite, qui représente la hauteur moyenne des aspérités de la
surface des parois en contacte avec I’eau. Dans la pratique K est pris égal a :

e 107 m pour Iacier.
e mm pour les diametres < 200 mm et 0.02 mm pour les diametres > 200 mm pour
le PEHD.
- Re: Nombre de REYNOLDS qui est donné par la formule suivante [9]:

R, =— (I11.9)
Ou:

V : Viscosité cinématique de 1’eau, donnée par la formule de STOKES [8]

0.0178

V = (IIL.10)
1+0,00337T+0,000221T?

- T: Température de I’eau en °C
- 210°C:v =1,30 x 10°m?%s
- 220°C:v=1,00x10%m%s

II1.5.3.2. Pertes de charge singulieres Hg
Elles sont estimées a 15 % des pertes de charge linéaires [9].

Hs=0,15xHy, (IL11)

111.5.3.3. Pertes de charge totale H,
Elles sont déterminées par la somme des pertes de charge linéaires et singulieres :

Hi=1,15xH = 1,15xJxL (IT1.12)
111.5.3.4. Détermination de la hauteur manométrique totale (Hmt)

Elle représente une hauteur d’élévation fictive qui résulte de la somme de la hauteur
géométrique et les pertes de charge résultantes de 1’aspiration et du refoulement.
Hmt = Hg + Ht (IIL.13)
Avec :
— Hg : Hauteur géométrique (m).
H,, : Hauteur manométrique.
— Ht: Pertes de charge totales.

I11.6. Puissance absorbé par la pompe
C’est la puissance mécanique absorbé au niveau de I’arbre de la pompe, elle est exprimée par
la relation suivante [5,9] :

Pa:gXQXHmt
n

(IIL.14)

Avec :
—  Q: Débit a refouler (m’/s).
— n: Rendement de la pompe en % (généralement on prend 75%).
— Pa: Puissance absorbée par la pompe en (KW).
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I11.7. Energie consommée par la pompe
Elle est donnée par la formule suivante :

E = Pax tx365 (IT1.15)
Avec :
— t:Temps de pompage (20h)
— Pa : Puissance absorbée (Kwh)

II1.8. Frais d’exploitation
Ils sont déterminés par la formule suivante [9]:
Fexp=Ex e (Da) (I11.16)

Ou:

- E : Energie consommée par la pompe.
- e=4.2 Da: Prix d’'un Kwh selon SONELGAZ.

II1.9. Calcul de ’amortissement

I11.9.1. Frais d’amortissement

Les frais d’amortissement sont le produit du prix de revient des conduites et de I’annuité. Les
prix de revient sont représentés dans (annexe 3) et seront calculés a partir de la formule
suivante [7,9] :

F.m=Pux LxA (II1.17)
Avec :
— Py : Prix de métre linéaire de la conduite (Da/ml).
— L : Longueur de tron¢on (m).
— A : Amortissement annuel(Annuité).

I11.9.2. Calcul de I’annuité
L’annuité ce calcul a partir de la formule suivante [7,9] :

i

A= -1 +1 (II1.18)
Ou:
- 1: Taux d’annuité annuel, i=8% ;
- n: Nombre d’années d’amortissement (n = 30 ans)
Donc, A =0,089.

I11.9.3. Calcul du bilan
Le bilan sera calculer par la formule suivante :

Br= Fexp +Fam (II.19)

IT1.10. Calcul des diametres économiques pour les conduites d’adduction
par refoulement

I11.10.1. Calcul du diametre économique pour le troncon PK-SR1
Les principales données de ce trongon sont ci-dessous :

- Débit refoulé : Q = 65.69 1/s = 0.06569 m’/s
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- Longueur de la conduite : L = 600 m

- Hauteur géométrique : Hg = 64 m

~ Formule de BONNIN : D = ,/Q =0.256 m
~ Formule de BRESS : D= 1.5,/Q =0.384 m

On prend la gamme de diametres : [250 ; 300 ; 400]

Les résultats du calcul sont représentés dans les tableaux (III.1), (II1.2), (IIL.3) et (IIL.4)
ci-dessous :

e Calcul de la Hmt
Tableau (I11.1) : Calcul de la Hmt

D
(mm) V(m/s) Re K/D A Hp Ht Hmt
250 1.34 | 257692.31 4x107 0.0288 | 6,33 7,27 | 71,27
300 0.93 |214615,385 | 3.33x10” | 0.0276 | 2,43 2,80 | 66,80
400 0.52 160000.00 | 2.5x10” | 0.0258 | 0,53 0,61 64,61
e Calcul des frais d’exploitation
Tableau (I111.2) : Calcul des frais d’exploitation
D (mm) P (kw) E (kwh) e (DA/kwh) F exp (DA)
250 61.24 447029.95 4.2 1877525.81
300 57.40 418992.58 4.2 1759768.82
400 55.51 405256.14 4.2 1702075.80
e Calcul des frais d’amortissement
Tableau (I11.3) : Calcul des frais d’ amortissement
D (mm) Pu DA/ml) L(m) A Fam(DA)
250 4500 600 0.089 240300
300 5000 600 0.089 267000
400 8000 600 0.089 427200
Calcul du bilan
Tableau (I11.4) : Calcul du bilan
D (mm) Fexp (DA) Fam (DA) Bilan (DA)
250 1877525.81 240300 2129275.80
300 1759768.82 267000 2038623.55
400 1702075.80 427200 2131646.75

D’apres le bilan le diametre économique est celui de 300 mm, avec une vitesse de 0.93 m/s.

I11.10.2. Calcul du diametre économique pour le troncon SR1-SR2
Les principales données de ce trongon sont ci-dessous :

Débit refoulé : Q = 78.83 I/s = 0.07883 m’/s

Longueur de la conduite : L = 4200 m

Hauteur géométrique : Hg = 454 m
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Formule de BONNIN : D = ,/Q =0.280 m

Formule de BRESS : D = 1.5,/Q =0.421 m
On prend la gamme de diametres : [250 ; 300 ; 400]
Les résultats du calcul sont représentés dans les tableaux (IIL.5), (IIL.6), (IIL.7) et (IIL.8)

ci-dessous :

e Calcul de la Hmt

Tableau (I11.5) : Calcul de la Hmt

D (mm) | V(m/s) Re K/D A Hp Ht Hmt
250 1.61 | 309615,385 4%107 0.0288 | 63.92 73.51 527.51
300 1.12 258461,54 | 3.33*10° | 0.0275 | 24.61 28.31 | 482.31
400 0.63 | 193846,154 | 2.5*10” | 0.0255 5.42 6.23 460.23
e Calcul des frais d’exploitation
Tableau (111.6) : Calcul des frais d’exploitation
D (mm) P (kw) E (kwh) e (DA/kwh) F exp (DA)
250 543,913662 3970569,73 | 4.2 166763929
300 497,308105 3630349,16 | 4.2 15247466,5
400 474,541496 3464152,92 | 4.2 145494423
e Calcul des frais d’amortissement
Tableau (111.7) : Calcul des frais d’amortissement
D (mm) Pu DA/ml) L(m) A Fam(DA)
250 4500 4200 0.089 1682100
300 5000 4200 0.089 1869000
400 8000 4200 0.089 2990400
e Calcul du bilan
Tableau (I11.8) : Calcul du bilan
D (mm) Fexp (DA) Fam (DA) Bilan (DA)
250 16676392,9 1682100 183584929
300 15247466,5 1869000 17116466,5
400 145494423 2990400 17539842,3

D’apres le bilan le diametre économique est celui de 300 mm, avec une vitesse de 1.12 m/s.

I11.10.3. Calcul du diametre économique pour le troncon SR2-RT
Les principales données de ce trongon sont ci-dessous :

Débit refoulé : Q = 78.83 I/s = 0.07883m’/s
Longueur de la conduite : L = 5300 m
Hauteur géométrique : Hg = 407 m

Formule de BONNIN : D = ,/Q =0.280 m

~ Formule de BRESS : D=1.5,/Q =0.421 m
On prend la gamme de diametres : [250 ; 300 ; 400]
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Les résultats du calcul sont représentés dans les tableaux(1IL.9), (II1.10) (IIL.11) et (I11.12)
ci-dessous :

e Calcul de la Hmt
Tableau (I11.9) : Calcul de la la Hmt
D (mm) | V(m/s) Re K/D A Hp Ht Hmt
250 1.61 309615,385 4%107° 0.0288 | 80.66 92.76 | 499.76
300 1.12 258461,54 3.33*%10° | 0.0275 | 31.06 35.72 | 442.72
400 0.63 193846,154 2.5%107 | 0.0255 6.83 7.86 414.86

Calcul des frais d’exploitation

Tableau (I11.10) : Calcul des frais d’exploitation de la conduite SR2-RT

D (mm) P (kw) E (kwh) e (DA/kwh) F exp (DA)
250 515,300737 3761695,38 | 4.2 15799120,6
300 456,486998 3332355,09 | 4.2 13995891,4
400 427,760653 3122652,76 | 4.2 13115141,6
e Calcul des frais d’amortissement
Tableau (I11.11) : Calcul des frais d’amortissement
D (mm) Pu DA/ml) L(m) A Fam(DA)
250 4500 5300 0.089 2122650
300 5000 5300 0.089 2358500
400 8000 5300 0.089 3773600
e Calcul du bilan
Tableau (I11.12) : Calcul du bilan
D (mm) Fexp (DA) Fam (DA) Bilan (DA)
250 15799120,6 2122650 17921770,6
300 13995891.,4 2358500 163543914
400 13115141,6 3773600 16888741,6

D’apres le bilan le diametre économique est celui de 300 mm, avec une vitesse de 1.12 m/s.

II1.11. Calcul des diametres pour les conduites d’adduction gravitaire

Dans le schéma d’adduction, il ya pas moins de 22 tron¢on gravitaires. Le dimensionnement
se fera de la méme procédure, ainsi, on présentera deux cas de calcule détaillé pour les
trongons RT-R12 et R5-R6. Les résultats des autres trongons sont regroupés dans le tableau
récapitulatif (IT1.15).

II1.11.1. Calcul du diameétre pour le troncon RT-R12

Les principales données de ce trongon sont ci-dessous :
Debit: Q = 36.13 I/s = 0.03613 m’/s
Longueur de la conduite : L =625 m
Hauteur géométrique : Hg =55 m
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On a fixé les vitesses maximum et minimum a 1.5 m/s (on peut aller par fois jusqu’a 2 m/s) et
0.5 m/s respectivement, par suite on détermine les diametres maximum et minimum, qui sont :

0.303 met 0.175 m.
Alors les diametres normalisés sont : 200, 250 et 315 mm (PN 10). Les résultats du calcul sont

représentés dans le tableau (II1.13) ci-dessous :

Tableau (111.13) : Calcul des pertes de charge totales du troncon RT- R12

Dext Dint
(m) (m) V (m/s) Re A J H;
0.200 | 0.1762 1.48 200931.973 0.01435097 0.00899487 | 6.47
0.250 | 0.2204 0.95 160636.178 0.01375505 0.00281618 | 2.02
0.315 | 0.2776 0.60 127536.793 0.01317733 0.00085142 | 0.61
Pour que I’eau arrive au, R12 il faut que Ht < Hg

Ou:
e Ht : Perte de charge totale dans la conduite.
e Hg: Lacharge géométrique.
Par conséquent, on optera pour un diametre de 200 mm, car Ht=6.74 m est inférieure a
Hg= 55 m, avec une vitesse acceptable de 1.48 m/s.
Pour garder le méme débit véhiculé dans la conduite avec la méme vitesse et un diametre de
200 mm, on utilise une vanne afin de créer des pertes de charge singulicres.

¢ Choix des vannes
Le choix s’est porté sur les vannes a papillon pour les raisons suivantes :
— Facilité de manipulation.
— Possibilité de travailler avec de grands débits (grands diametres).

e Calcul des pertes de charge dans la vanne J, :

Jy=Hg-Ht (II1.20)
D’ou : J,=55-9.5=45.50 m
e Calcul du coefficient d’ouverture de la vanne « Cy » :
Ona:
J,=C i 11.21
v— 0 szg ( . )
D’ou:
2Xg
Co=Jx—— I1.22
0 X 2 ( )
Co=301.75

e Calcul de I’angle d’ouverture de la vanne 0 (°)
Le type de vanne sera une vanne a papillon, d’ou I’angle d’ouverture de cette derniére sera
déterminé a partir de 1’abaque « Evaluation du coefficient de singularit¢ Cy, d’une vanne
papillon en fonction de son degré d’ouverture » (Annexe 4). Alors, pour Co= 301.75 I’angle
d’ouverture de la vanne 0 sera 64°.

I11.11.2. Calcul du diametre pour le troncon RS -R6
Les principales données de ce trongon sont ci-dessous :
Debit: Q = 5.56 /s = 0.00556 m’/s
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Longueur de la conduite : L =350 m

Hauteur géométrique : Hg = 70 m
On a fixé les vitesses maximum et minimum a 1.5 m/s (on peut aller par fois jusqu’a 2 m/s) et
0.5 m/s respectivement, par suite on détermine les diametres maximum et minimum, qui sont:
0.119 m et 0.0687 m.
Alors les diametres normalisés sont : 75, 90 et 125 mm (PN 10). Les résulta du calcul sont
représentés dans le tableau (II1.14) ci-dessous :

Tableau (111.14) : Calcul des pertes de charge totales du troncon R5- R6

D(mm) | Dix | V (m/s) Re A J H,
0.075 | 0.0638 1.74 85396.7030 0,0150598 | 0.03642731 | 14.66
0.090 | 0.0792 1,13 63791.7885 0,01444023 | 0.01184839 | 4.77
0.125 |0.1020| 0,58 49440.1965 0,01356503 | 0.00213415 | 0.86

Pour que I’eau arrive a au réservoir 6, il faut que Ht < Hg

Par conséquent, on optera pour un diametre de 90 mm, car Ht=4.77 m est inférieure a
Hg= 70 m, avec une vitesse acceptable de 1.13 m/s.

Pour garder le méme débit véhiculé dans la conduite avec la méme vitesse et un diametre de
75 mm, on utilise une vanne a papillon.

e Calcul des pertes de charge dans la vanne J, :

J,=Hg-Ht (IIL.23)
D’ou : Jy="70-14.66.63=55.34 m

¢ Calcul du coefficient d’ouverture de la vanne « Cy » :

Ona:
J=C v2 111.24
v— 0 XZ Xg ( . )
D’ou:
2Xg
Co=Jyx — (II1.25)
v2

Co=358.62

e Calcul de I’angle d’ouverture de la vanne 0 (°)
Pour Cy= 358.62 I’angle d’ouverture de la vanne papillon 6 sera de 66°.
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I11.12. Tableau récapitulatif

Adduction

Les résultats de tous les calculs sont récapitulés dans le tableau (III.15) ci-dessous :

Tableau(II1.15) : tableau récapitulatif des diametres des différents trongons

Type Vitesse ],)ébit ) Longueur ) Diamé.t re
& adduction Trongon (m/s) véhiculé (m) économique
/s) (mm)

PK-SR1 0,93 65,69 600 300
Refoulement | SRI-SR2 1,12 78,83 4200 300
SR2-RT 1,12 78,83 5300 300
R1-R2 1,26 9,27 1000 110

R2-R3 0,88 1,25 900 50

R2-R4 1,07 1,53 400 50

R5-R7 1,38 0,81 200 32

R5-R6 1,13 5,56 350 90

R5-R8 1,35 21,12 520 160

R8-R9 1,69 13,86 1100 125

R8-R11 1,44 3,25 200 63

R9-R10 0,95 4,02 1000 90

RT-R1 1,42 13,58 800 125

RT-R5 1,52 45,059 4000 250

Craviire  [7p T R12 | 148 36,13 625 200
RT-R13 0,94 14,69 1100 160

RT-R15 1,33 20,82 1400 200

R13-R14 1,18 1,078 200 40

R15-R16 1,12 17,51 1300 160

R16-R17 0,86 2,76 700 75

R16-R18 1,00 15,73 1100 160

R18-R19 1,14 8,42 1000 110

R19-R20 1,06 1,504 950 50

R19-R21 1,21 3,87 600 75

R19-R22 1,11 1,58 500 50
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II1.13. Equipements de ’adduction

I11.13.1.Robinet et Vanne
Permettant 1’isolement d’une partie de I’adduction en cas de travaux de réparation ou autre.

I11.13.2. Ventouse
Placées au point les plus hauts, elles permettent 1’évaluation des bulles d’air qui s’y
accumulent.

I11.13.3. Vidange
Elles seront placées aux points les plus bas pour faciliter la vidange de la conduite en cas de
besoin.

I11.13.4. Clapets

Ils sont destinés a empécher le passage d’un fluide. Ils sont surtout utilisés dans les stations de
pompage au point bas des canalisations d’aspiration (désamorcage) ou sur la conduite de
refoulement (arrét de la colonne d’eau).

I11.14. Conclusion

A travers ce chapitre consacré a I’adduction, nous présumons avoir touché aux grands axes de
I’étude, ou nous avons calculé les différents parametres, a savoir, la vitesse d’écoulement, les
pertes de charge, ainsi que les frais d’exploitations et les frais d’amortissements pour 22
troncons gravitaires et 3 trongons par refoulement. Par conséquent, apres cette étude technico-
économique pour 1’adduction, il est nécessaire de choisir les pompes qui doivent rependre aux
conditions d’exploitations désirées.

45



e s




Chapitre 1V : Pompes

IV.1. Introduction

Ce chapitre a pour but, 1’étude et le choix de la pompe idéale adaptée a I’usage dans le présent
projet et qui permettra d’assurer le débit appelé et la hauteur manométrique totale au niveau
des deux stations de pompage projetées le long de 1I’adduction.

IV.2. Choix de ’emplacement de la station de pompage

L’emplacement de la station de pompage doit étre déterminé a partir du calcul technico-
économique, il tiendra compte des conditions locales et des conditions de 1’exploitation. Il
dépend aussi du relief, d’acces de 1’alimentation en énergie électrique et de I’environnement.
L’exploitation de la station de pompage tient compte aussi de la condition de la prise d’eau,
de la fluctuation du niveau d’eau dans le réservoir et des conditions hydrogéologiques et
géologiques.

IV.3. Choix de I’équipement hydromécanique et énergétique

Tout I’équipement de la station de pompage est classé en deux groupes [6], hydromécanique
et énergétique par la suite, a leur tour, ces derniers sont groupés en équipement principal et
celui auxiliaires. Nous citerons 1’équipement principal, a savoir pompes et moteurs principaux
robinets vannes, clapets installés sur les conduites de refoulement et d’aspiration au voisinage
immédiat des pompes principales. Cet équipement intervient de facon permanente dans
I’adduction. Le choix de 1’équipement principal est un probleme délicat, puisqu’il s’agit du
dimensionnement ou bien du type de batiment et le choix de 1’équipement auxiliaire dépend
des facteurs suivants : conditions locales, type de I’équipement principal et type du batiment.

IV.4. Choix du type de pompe

Les criteres de choix du type de pompe sont [7] :
Assurer le débit visé Q, et la hauteur HMT ;
Meilleur rendement ;

Vérifier la condition de non cavitation ;
Encombrement et poids les plus faibles ;
Vitesse de rotation la plus élevée ;

Puissance absorbée minimale ;

Etre fabriquée en série.

Dans le projet actuel, on opte pour les pompes centrifuges multicellulaires pour hautes
pressions a axe horizontal, pour cela on utilisera le catalogue CAPRARI. En plus de ses
avantages techniques et mécaniques, ce type de pompe nous assure le débit et la hauteur
manométrique totale visés avec une vitesse de rotation variant (1750-3500) tr/min.

IV.5. Choix du nombre de pompes
Les criteres de choix du nombre de pompes sont [7] :
e Nombre de pompes minimal.
e Meilleur rendement.
Charge nette d’aspiration requise (NPSH), minimale.
e Nombre d’étage minimal.
e Puissance absorbée minimale.

IV.6. Caractéristiques de pompes
Le refoulement des eaux se fait par une station de pompage (ou usine élévatoire). Elle
comporte principalement [7] :
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e la salle d'arrivée d'eau (ou bache d'aspiration) ;
e Ja salle des commandes ;
e la salle des machines, comportant généralement plusieurs groupes élévatoires.

Chaque groupe élévatoire est constitué d'un moteur et d'une pompe. Le moteur, nécessaire a
I'entrainement de la pompe, est généralement électrique et rarement thermique (ou diesel). En
ce qui concerne les pompes, on distingue plusieurs types selon la forme de 1'énergie donnée a
l'eau. Les caractéristiques hydrauliques d'une pompe sont le débit Q, la hauteur de
refoulement H, la puissance absorbée Pa, le rendement() et, éventuellement, la capacité
d'aspiration NPSH (Net Positive Suction Head).

IV.6.1. Courbes caractéristiques d’une pompe

Les différentes caractéristiques des pompes centrifuges sont habituellement données par
différentes courbes qui furent tracées a partir de tests sur la pompe ou bien déterminées par le
fabricant pour, par exemple, un diametre de roue mobile hors standard. En ce qui concerne les
pompes submersibles, les informations suivantes sont importantes ; elles sont en général
données sous forme de courbes par rapport au débit [10] :

e H courbe de HMT,
e 1 courbe (s) de rendement,
e P courbe de puissance.

» La courbe débit-hauteur (Q-H) exprime les variations des différentes hauteurs
d’élévation en fonction des débits : H= f(Q).

» La courbe débit-puissance (Q-P) exprime les variations des différentes puissances
absorbées en fonction des débits : P= f(Q).

» La courbe débit-rendement (Q -7) exprime les variations des différents rendements
de la pompe en fonction des débits : n=f (Q).

IV.6.2. Le rendement

Le rendement 1) d’'une pompe est le rapport de la puissance utile P communiquée au liquide
pompé a la puissance absorbée Pa par la pompe (en bout d’arbre). Si Q, est le débit du volume
du fluide, r sa masse volumique et Hmt la hauteur manométrique de la pompe, la puissance P
et le rendement ) sont donnés par :

Puissance fournie

1= Puissance Absorbé (IvV.1)
Hmt
- PR (IV.2)
Pa

1V.6.3. Hauteur manométrique totale (Hmt)

La Hmt sert au transport du liquide dans la tuyauterie de refoulement. La pression (ou hauteur
manométrique) requise pour pomper un débit donné a l'intérieur d’une tuyauterie est
constituée de la hauteur géométrique (Hg) et des pertes de charge (Jp) (figure (IV.1). On
peut donc écrire :

Hmt= Hg+Jr (Iv.3)
Avec :
Hg=Hr + Ha aIv.4)

(En dépression (+) et en surpression (-)
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i
)

P1: pompage en P2: pompage en

dépraession surnrassion
Figure (IV.1) : Hauteur géométrique et hauteur d’aspiration en dépression et en surpression

o La hauteur géométrique de refoulement (Hr)
La hauteur géométrique Hg correspond a la différence physique a un instant donné entre le
niveau dans la station et celui dans la cuve de réception. Les pertes de charge sont constituées
des pertes par friction dans la tuyauterie (pertes de charge linéaires), des pertes de charge
ponctuelles dans les différents accessoires (pertes de charges singulieres) et des pertes au
point de refoulement, elle est représentée dans la figure (IV.1).

o La hauteur géométrique d’aspersion (Ha)
La hauteur géométrique d’aspiration elle est représentée dans la figure (IV.2)
o Les pertes de charge totales (aspiration et refoulement)

Les pertes de charge totales sont données par la relation suivante :
e Jp(m)=Js (m) + J.(m) (IV.5)

e Ji - (Jp aspiration +J; refoulement)
e Js=(Js aspiration + Js refoulement)

Avec : J les pertes de charge linéaires, et Js les pertes de charge singulieres

8x A XLxQ?
L= oxping (IV.6)
Js=0.15x It (IV.7)

Les pertes de charge singulieres (Js) sont occasionnées par les singularités des différents
accessoires de la conduite (Coude, vannes, clapets .ect). Elles sont estimées a 15 % des pertes
de charge linéaires.
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I1V.6.4. Puissance absorbée (Pa)
La formule permettant de calculer la puissance absorbée par une pompe est la suivante [9]:

XQXxXgxHmt
P= F)Q% (IV.8)
Avec:

P: Puissance (Kw);
n : Rendement.

IV.6.5. Point de fonctionnement de la pompe

Le point de fonctionnement d’une pompe est 1’intersection entre la courbe caractéristique de
la pompe installée et en fonctionnement [H-Q] et la courbe caractéristique de la conduite
refoulant un débit de la pompe en fonctionnement [Hc-Q]. La courbe caractéristique de la
pompe est donnée par le constructeur ou par les essais de pompage tandis que la courbe
caractéristique de la conduite est déterminée par l’installateur de la pompe. La pompe
fonctionnera dans de bonnes conditions si le point de fonctionnement se trouve dans la zone
non cavitationnelle et le débit lui correspondant dans plage de bon fonctionnement pour un
rendement optimal.

I1V.6.6. Caractéristique de la conduite
La courbe caractéristique de la conduite est une parabole dont 1I’équation est la suivante :

Hc=Hg+] (Iv.9)

J=RxQ’ (IV.10)
8XAXL

R:1.15Xr])5xg (Iv.11)

Avec :
Hc : Pertes de charge de la conduite ;
L' : Coefficient de frottement de Darcy ;
D: Diametre intérieur de la tuyauterie (m) ;
Ro: Coefficient qui caractérise la résistance de la conduite.

IV.7. Ajustement des pompes aux conditions de fonctionnement données
Selon le débit demandé ou appelé, soit plus petit ou plus grand que celui qui est disponible, on
distingue les modes de réglage suivants [11] :

IV.7.1. Débit disponible > Débit visé
On peut modifier la courbe caractéristique de la pompe:

a. Par changement de la vitesse de rotation : On utilisant les lois de similitude
suivantes pour la vitesse de rotation :

Q_MN ﬂ_[&z E_[mr
Q: N, ~Hy IN P2 IN, (1v.12)

Cette solution est adoptée dans le cas ou on aurait la possibilité de faire varier la vitesse de

rotation. Cela consiste a chercher la vitesse souhaitable, pour que la caractéristique de la
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pompe tel que la courbe caractéristique de la hauteur, H = f(Q) passe par le point désiré (Q-,
H,) ; ainsi, nous tracerons la parabole :

Hi = (Hy/ Q%) x Q3 (IV.13)
Cette derniere coupe la caractéristique de la pompe en P (Q,, H,), nous aurons alors :
Q2/Q1=Na/ N; (IV.14)
N2 =N; (Qi1/Q2) (IV.15)
La puissance absorbée sera donc :

P,=gQHy/m, (IV.16)

b. Par rognage : C’est la diminution du diametre extérieur de la roue de la pompe de
telle facon a refouler le débit appelé. On utilise les lois de similitude pour obtenir
I’équation de la droite de rognage :

2 4
H_Q_ [ﬁ] S [ﬁ (IV.17)
Hy Q2 1ID; P, D,
D, =Dix (Q2/ Q)™ (IV.18)
H, = (Do/D1)* x H; (IV.19)

¢. Rendement de rognage : et calculer de cette fagon :

Pr=(1-m) (%) (Iv.20)

Q2
= [—= V.21
m /Q1 ( )
Avec :

m: Coefficient de rognage
Pr : Pourcentage de rognage

Remarque : Si le rendement de rognage est inférieur a 15% alors le rognage est efficace.

d. Diminution de temps de pompage : Dans le cas ou le pompage s'effectuerait dans un
réservoir. Le nouveau temps de fonctionnement de la station est tel que :

1 ==X (IV.22)

ty1 : Temps d pompage de débit Q,
Q; : Débit de point de fonctionnement
Q> : Débit visé
t; : Temps de pompage de débit Q,
La puissance absorbée sera donc :

P] =g Q] H 1/ n (IV23)
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- n: Rendement correspondant au point Py (Q;, Hy).
e. Changement du type de la pompe : si cela est possible.

f. Modification de la courbe caractéristique de la conduite par vannage : Elle consiste
a vanner au refoulement pour créer une perte de charge afin d’obtenir le débit Q,.
La puissance absorbée sera :
P2= ngH /T]z (IV24)
Avec:
H' = H, + h

h : Perte de charge engendré par vannage ; elle représente la distance entre le point de travail
désiré et I’intersection de la verticale par ce méme point avec la caractéristique de la pompe.

- M2 : Rendement correspondant au point de travail visé P, (Q,, H")

IV.7.2. Débit disponible < Débit visé
Dans ce cas la, il faut faire un réglage soit :

e  Qualitatif : augmentation de la vitesse de rotation de la pompe.

e Changement de type de pompe : Le catalogue CAPRARI choisit le mode de réglage
adéquat en tenant compte du rendement.

IV.8. Couplage des pompes

IV.8.1. Etude des pompes couplées : Pompes en série

Ca s’emploie lorsque I’on veut augmenter la hauteur de refoulement. Dans ce cas la
caractéristique de I’ensemble des pompes s’obtient en ajoutant pour un débit donné les
hauteurs de refoulement des pompes.

IV.8.2. Etude des pompes couplées : Pompes en parallele
Ce montage a pour but d’augmenter le débit pour une méme hauteur donné.

IV.9. Eude de la cavitation

La cavitation est la perturbation du courant liquide juste a I’entrée de la pompe en
fonctionnement, cela se produit lorsqu’a une température constante, la pression absolue est
inférieure ou égale a la tension de vapeur d’eau. Afin d’éviter le phénomene de cavitation, la
condition suivante doit &tre vérifiée [11]: (NPSH)r < (NPSH)q

(NPSH)4: est une mesure permettant de quantifier la hauteur manométrique d’aspiration
disponible pour éviter la vaporisation au niveau le plus bas de la pression dans la pompe, cette

derniere est donnée comme suit:

» Pour I’alimentation en charge :
_r _ Py
NPSHq4 = o +Ha- (Ja+ p><g) (Iv.25)

» Pour I’alimentation en dépression:

_P Py
NPSHd—gXp Ha- (Ja+-%) (IV.26)
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Avec :

- Ha: Dénivelée entre la surface libre dans la cuve et I’entrée de la pompe en (m) ;
- Ja: Perte de charge entre la cuve et I’entrée de la pompe en (m) ;

- Pam: Pression atmosphérique en (Pas) ;

- Py: Tension de vapeur de I’eau pompée a la température considérée en(Pas) ;

- p: Masse volumique du liquide en (kg/m’).

Les valeurs de P, sont données en fonction de la température, elles sont représentées dans le
tableau (IV.1).
Tableau V.1: Tension de vapeur d’eau en fonction de la température.

T°C 0 4 10 20 30 40 50 60 70 80

1§4Vx 0.06 [ 0.083]|0.125] 0.24 | 043 | 0.75 | 1.26 | 2.03 | 4.80 | 10.30
(pas)

Pour I’eau, les conditions de température et de pression normales sont respectivement 20 C ©
et 1,013 bar.

D’ou

P P,
—=1033m et —=0.24m
Pg Pg

P
(NPSH)4 = 10.33 + H, - (Ja+ —;’)
p

(NPSH) r: donné par le constructeur de la pompe, c’est la hauteur minimale du liquide,
supposé a sa température d’ébullition, nécessaire au dessus de 1’aspiration pour empécher la
cavitation. Elle dépend du type de pompe et du point de leur fonctionnement.

IV.10. Choix du type des pompes pour les différentes stations
IV.10.1. Choix du type de pompe dans la station de reprise SR1

+» Caractéristiques de la conduite :

Q=78.831/s
Hmt =482.31 m
Lc =4200 m
D int = 300 mm

% Caractéristiques de la pompe : D’apres les résultats obtenue en utilisant catalogue
CAPRARI on déduit que la variante de deux (02) pompes est la meilleure du point de vue
rendement, puissance absorbée et nombre de pompes en parallele (figure(IV.2).

On opte pour un nombre de pompes de deux (02) en plus d’une (01) pompe de secours. Ces
pompes sont identiques de type PM 100 /6C (Annexe 5).

Les caractéristiques de la pompe de type : Pompe PMS 100/ 6 C

- Centrifuge multicellulaire pour hautes pressions a axe horizontal.
- Roues, diffuseurs et corps d'aspiration : en fonte.
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- Corps de refoulement et corps d'étage : en fonte (PMS: en fonte sphéroidale).

- Corps de refoulement avec pieds de support et orifice de refoulement tourné vers le
haut ; corps d'aspiration a bouche orientable.

- Arbre en acier inoxydable entierement protégé par une douille en acier inoxydable.
Double palier.

- Roulements a billes largement dimensionnés pour supporter les charges radiales et
axiales dans les deux sens.

- Garniture : a tresse, réglable a faible coefficient de frottement.

- Hauteur d'arbre normalisée (UNI 2946).

Données techniques / Caractéristiques de la Pompe PMS 100/ 6 C
Q=41.021/s

H=485m

Nt =3500 tr/min

(NPSH)r=4.82m

n="77.6%

n. poles : 2

Fréquence : 60 Hz

Monophasé / Triphasé : 3

Puissance moteur P : 315 kW

Tension : 460 V

Diametre refoulement : DN 100 (UNI PN40)
Raccord d'aspiration : DN125 (UNI PN25)

e Le point de fonctionnement des deux pompes P; : (Q;=79.6 I/s, H;=485 m).
e Le point de fonctionnement recherché P, : (Q,=78.8 I/s, H,=482.31 m).

Remarque : le point de fonctionnement des deux pompes ne coincide pas avec le point
recherché alors ces pompes nécessitent des modifications. Le graphe qu’est dans la
figure (IV. 2) représente les caractéristiques de la pompe et de la conduite de la station (SR 1).

C|
i T2
400 Puissance a larbre P2 X
200 S U
C]
104 Valeurs NPSH
5
0
i [
Rendement €I r

0 5 1w 1 20 25 30 3B 40 4 50 55 60 65 F0 75 &0 & 90 9 100 105 M0 M5 120 125 130 [Vs]

Figure (IV.2): Caractéristiques des deux pompes et la conduite de la station de reprise (SR 1)
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% Ajustement du point de fonctionnement
On remarque que le débit disponible est supérieur au débit recherché, alors pour 1I’ajuster,
on doit modifier la courbe caractéristique de la pompe par :

¢ Changement de la vitesse de rotation
Réduction du débit par diminution de la vitesse de rotation :

e Le débit de fonctionnement est Q;=79.6 I/s
e La vitesse de rotation du moteur est N; = 3500 tr/min
e Le débit visé est Q,=78.801/s

¢ Quelle est la vitesse N, qu’on devrait utiliser pour obtenir le débit visé ?
N, =Nj. (Q2 /Q1) =3500x% (78.80 / 79.6) = 3466 tr/min
H, = (No/N))* * H, = (3466/3500)" x 485 = 475.62 m

Q2xgxH, 9.81x(78.80/1000)x482.49

Pa =
2 n, 0.776

= 480,83 KW

e Rognage
Dans le cas des pompes centrifuges multicellulaires, cette solution n’est pas commode, en
raison des cellules qu’il faut rogner.

e Modifier la courbe caractéristique de la conduite par vannage.
Les pertes de charge crées par la vanne d’étouffement sont :
Hv=H'-Hmt H=507-485=22m

Les coordonnées du point (H', Q) est H' =22 m, Q,=78.80 et =77.5 %
La puissance absorbée sera :

b, 8XQ2XH' _ 9.81x(78.80/1000)x507
=TT 77.5

= 505.69 KW

e Diminution de temps de pompage
Dans le cas ou le pompage s'effectuerait dans un réservoir. Le nouveau temps de
fonctionnement de la station est tel que :

- Le débit de fonctionnement est Q;=81.2 1/s
- Le débit visé est Q,= 78.8 1/s

1 78.8
To= Q_X T =—X 20
Q2 79.6

T, =19.80 heures ~ T,= 20 heures

gxQ;xH; _ 9.81x(79.6 +1000)x488
B n N 0.776

P, = 491.06 KW

- 1 : rendement correspondant au point P; (Qy, Hy).
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e Etude de la cavitation

(NPSH) =4.7 m

PO Py
NPSH) =—+Ha-{, +—
( ) d oxg T (Ja pxg)

Avec :
Ho=0
Jo=0
Car la pompe est presque située au méme niveau du radier.
(NPSH) 4 =10.33 - 0.24 =10.09 m
(NPSH) 4 > (NPSH) r, donc, la pompe ne cavite pas.

IV.10.2. Choix du type de pompe dans la station de reprise SR2
% Caractéristiques de la conduite :

Q=78.831/s
Hmt =442.72 m
Lc =5300m
Dint = 300 mm

% Caractéristiques de la pompe :

A partir du catalogue CAPRARI, on déduit que la variante de deux (02) pompes est la
meilleure du point de vue rendement, puissance absorbée et nombre de pompes en parallele.

On opte pour un nombre de pompe de deux (02) en plus d’une (01) pompe de secours. Ces
pompes sont identiques de type PM 100 /5B (Annexe 6).

Les caractéristiques de la pompe de type : Pompe PMS 100/ 5B

- Centrifuge multicellulaire pour hautes pressions a axe horizontal.

- Roues, diffuseurs et corps d'aspiration : en fonte.

- Corps de refoulement et corps d'étage : en fonte (PMS: en fonte sphéroidale).

- Corps de refoulement avec pieds de support et orifice de refoulement tourné vers le
haut ; corps d'aspiration a bouche orientable.

- Arbre en acier inoxydable entierement protégé par une douille en acier inoxydable.
Double palier.

- Roulements a billes largement dimensionnés pour supporter les charges radiales et
axiales dans les deux sens.

- Garniture : a tresse, réglable a faible coefficient de frottement.

- Hauteur d'arbre normalisée (UNI 2946).

Données techniques / Caractéristiques de la pompe PMS 100/ 5 B

Q=44,121/s
H=452m
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Nt= tr/min

(NPSH)r=5, 33m

N=78%

n. poles : 2

Fréquence : 60 Hz
Monophasé / Triphasé : 3
Puissance moteurP2 : 315 kW
Tension : 460 V

Diametre refoulement : DN 100 (UNI PN40)
Raccord d'aspiration : DN125 (UNI PN25)

¢ Le point de fonctionnement de la pompe P; : (Q;= 88.2 I/s, H;= 452 m)

¢ Le point de fonctionnement recherché : P, (Q,= 78.80 I/s, H,= 442.72 m).

Remarque : le point de fonctionnement de la pompe ne coincide pas avec le point désiré alors
cette pompe nécessite des modifications, le graphe qui est dans la figure (IV.3) représente les

caractéristiques de la pompe et de la conduite de la station (SR 2).

300
250
20
150
[k
40
20

3500 1imin (B)

3500 1imin (B)

Puissance 4 farbre P2

T

B2

B 1]
Valeurs NP3H ///

Rendement B[]

TR

05 M 15 W0 B 0 B 4 4 30 55 60 65 70 75 80 85 %0 85 100 105 M0 115 120 125 130 135 140 [lg]

Figure (IV.3): Caractéristiques des deux pompes et la conduite de la station de reprise (SR 2)

+ Ajustement du point de fonctionnement
On remarque que le débit disponible est supérieur au débit recherché alors pour 1’ajusté on

doit modifier la courbe caractéristique de la pompe par :

Réduction du débit par diminution de la vitesse de rotation :

ele

Changement de la vitesse de rotation

débit de fonctionnement est Q= 88.2 I/s
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 La vitesse de rotation du moteur est N;= 3500 tr/min
e Le débit visé est Q,= 78.80 I/s
* Quelle est la vitesse N, qu’on devrait utiliser pour obtenir le débit visé ?

* N, =N;x Q,/ Q; =(3500 x78.80) / 88.2 =3128 tr/min
« H, = (No/N1)* x H; = (3175/3500)* x 452 = 361.02 m

Remarque: 1’ ajustement avec la le changement de la vitesse de rotation nous ne donne pas le
point de fonctionnement visé, ( H < Hy) .

e rognage
Dans le cas des pompes centrifuges multicellulaires, cette solution n’est pas commode, en
raison des cellules qu’il faut rogner

e Modifier la courbe caractéristique de la conduite par vannage
Les pertes de charge crées par la vanne d’étouffement est :

H=H'-Hmt H=475-452= 23 m

Les coordonnées du point (H’, Q;) est H'=475 m, Q,=78.801/set'=77.6 %
La puissance absorbée sera :

gxQ2xH' 9.81%(78.80x1000)x475
n 77.6

Pa,= =473,36 KW

¢ Diminution de temps de pompage :
Dans le cas ou le pompage s'effectuerait dans un réservoir, le nouveau temps de
fonctionnement de la station est tel que :

- Le débit de fonctionnement est Q; = 88.2 1/s
- Le débit visé est Q,=78.80 1/s

1 78.80
S 2880
Q2 88.2

T,
T ,'=17.86 heures

Le temps de pompage est de 18 heures

gxQ;xH; _ 9.81x(88.2+1000)x452
B n - 0.78

P, =50140 KW

- 7 : rendement correspondant au point P; (Qy, Hy).

¢ Etude de la cavitation

(NPSH) r=5.46 m
P

(NPSH) d= % — Ha-(J,+ TVg) avec Hyp = 0, Jo= 0 car la pompe est presque située au
P

méme niveau du radier
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(NPSH) d =10.33 - 0.24 =10.09 m
(NPSH) d > (NPSH) r, donc, la pompe ne cavite pas

IV.11. Equipements des stations de pompage
Les équipements hydrauliques d’une station de pompage comprennent essentiellement, en
dehors des pompes elle mémes :

e Les équipements d’aspiration.
e Les équipements de refoulement.

IV.11.1. Les équipements d’aspiration sont

e Crépine :
La crépine évite I’entée accidentelle des corps solides dans la conduite d’aspiration elle
est placée sur le haut de cette derniere. Elle est constituée par un cylindre performé qui
élimine le passage des objets solides. La crépine doit étre compleétement immigrée afin
d’éviter ’entrée de I’air, elle doit étre encore éloignée de 0.15 a 0.20 m du fond de
puisard d’aspiration.

e Clapet anti-retour :
Le clapet anti-retour est placé sur la canalisation d’aspiration , son role est d’empécher
le retour de 1’eau vers le puisard d’aspiration en cas d’une arrét de la pompe afin de
maintenir la colonne d’eau dans la conduite d’aspiration et le corps de la pompe ; ce qui
permet d’éviter ainsi I’amorcage de la pompe. Le clapet anti-retour est ménagé dans la
station de pompage ou les pompes travaillent en dépression.

e Vanne:
Une vanne sera installée sur la conduite d’aspiration dont le rdle est d’isoler la pompe
en cas de besoin, cette vanne doit étre placée dans les stations de pompage ou les
pompes travaillent en charge. Dans le présent projet elle sera ménagée au niveau des
deux stations de pompage SR 1 et SR 2.

IV.11.2. Les équipements de refoulement

e Joint de raccordement :
La conduite de refoulement sera raccordée a la pompe de maniere a ne transmettre
aucun effort parasite sur la pompe.

e Clapet de refoulement :
Son rdle est d’empécher 1’inversion du débit lord de I’arrét de la pompe. Les clapets les
plus utilisés sont ceux a battant, ils sont installés sur les conduites horizontales.

e Vanne de refoulement :
La vanne de refoulement placée apres la pompe permet d’isoler celle-ci lors des
entretiens et des démontages, lors la mise en charge et de 1’arrét de la pompe dans le cas
des pompes centrifuges.

IV.12. Conclusion

Dans cette partie du projet, on a opté pour des pompes centrifuges multicellulaires pour hautes
pressions a axe horizontal type CAPRARI pour les deux stations de pompage. Pour la
premigre station le type de pompe est PMS 100/ 6 C ; pour la deuxiéme station, la pompe est
de type PMS 100/ 5 B. Ces pompes seront entrainées par des moteurs électriques de méme
marque, afin d’assurer le bon fonctionnement des pompes touts en tenant compte des effets
fatals de la cavitation.
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

V.1. Pose des conduites

Le rdle de la conduite est de pouvoir transporter un débit souhaité en résistant aux pressions et
aux surpressions éventuelles, aux flexions longitudinales, aux efforts d’ovalisations (dus a son
propre poids, au poids de I’eau, a celui des terres et aux surcharges roulantes) et 1’agressivité du
sol. La pose des conduites est d’une importance majeure ; pour cela, on doit tenir compte de
certains impératifs lors de I’aménagement de la fouille et de la pose de la conduite.

V.1.1. Exécution et aménagement de la tranchée

Lors de I’exécution de la tranché, on doit tenir compte des normes suivantes [8]:

e La section transversale de la tranchée dépend essentiellement de la largeur et de la
profondeur.

e La largeur est évidement fonction du diametre de la conduite ; elle varie aussi selon la
nature du sol.

e La profondeur doit étre suffisante pour assurer la protection de la conduite contre le
risque d’écrasement sous 1’effet des charges et surcharges, et aussi contre la variation de
la température pour éviter le gel en temps froids. Pour cela, on prévoit une profondeur de
1 m jusqu’a la génératrice supérieure de la conduite.

e le fond de la fouille doit étre purgé des pierres qui pourraient s’y trouver, et
convenablement dressé ; apres quoi, il sera recouvert d’un lit de pose de 10 a 15 cm.

e Pour permettre aux ouvriers de travailler aisément ; on doit prévoir un espacement de 30
cm de la part et d’autre de la conduite et établir des niches au droit des joints.

e Le remblaiement de la tranchée s’effectue par couche successive, en utilisant une terre
dépourvue de pierre tres fortement damée pour éviter tous tassement ultérieur du terrain
autour de la conduite.

V.1.2. Pose des conduites

La pose des conduites se fera avec un tres grand soin afin d’éviter la détérioration de la
protection, par I’intermédiaire d’un engin de pose, en débutant les travaux par le point le plus
haut afin de faciliter I’écoulement des eaux d’infiltration s’il y a lieu. Protéger les canalisations
avec une enveloppe isolante étanche, on les descendra lentement et attentivement pour ne pas
endommager le revétement, et elles doivent étre posées en file bien alignées. Pour cela, il faut
procéder a des cales provisoires, qui seront également disposées le long de la conduite et aux
changements de direction, qui sont constitués de terre, en évitant les calages au moyen de
matériaux risquant de détériorer la couche protectrice. La pose se fait apres que les joints soient
soudés et parfaitement revétus. La conduite doit épouser le lit de pose dans tout sa longueur, en
vérifiant qu’il n’y a pas de vide au dessous et qu’elle n’est pas en contacte avec de grosse pierres
pour éviter le phénomene de poinconnement (ouverture). A chaque arrét de la pose, on bouche
les extrémités du troncon en attente a 1’aide de tampons solidement fixés, pour éviter
I’introduction des corps étrangers.
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V.1.2.1. Largeur et profondeur de la tranchée
La largeur de la tranchée doit permettre une pose correcte et la compagne du remblai (Figure

IV.1)).

Figure (V.1) : Pose de la conduite en tranchée

: Remblai supérieur

: Remblai de protection
: Assise

: Lit de pose

: Hauteur de couverture
: Enrobage

: Appui

QTIZUOQwW»

V.1.3. Stabilité des conduites

Pour résister aux poussées dues a la pression de ’eau dans les coudes, les cones, les tés les
extrémités, il y a lieu d’aménager des butées en massif de béton. On distingue [6]:

e Butée sur coude horizontale (Figure (V.2)).
e Butée sur coude verticale (Figure (V.3)).

e Butée sur branchement (Figure (V.4)).

e Butée sure cone (Figure (V.5)).
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Figure (V.2) : Butée sur coude horizontal
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Figure (V.3) : Butée sur coude vertical
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Figure (V.4) : Butée sur branchement

o

Figure (V.5) : Butée sur un cone
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

V.1.4. Travaux spéciaux
V.1.4.1. Traversée de route

En raison des charges supportées, qui peuvent causer des ruptures et par conséquent des
infiltrations nuisibles a la route, la pose des conduites s’effectuera dans une gaine (buse de
diametre supérieure dans la quelle la conduite est introduite), pour protéger la canalisation des
chocs et vibrations, et évacuer les fuites éventuelles hors de la chaussée (Figure (IV.6)).

A S | | hY
\ \ /
L ,:'! 1m \\
h Buse de \
e Lpr-:-tecnon
ALy, AESeSTTTTITTTTTTTTTRRTRTTTTTTTTLTITTTTLYTTTTYLTTILITYTY §0,60m
V‘| > - - - -‘J_r - - i - g - _- . = - - - - - .. -
(Y °y y - P
. i D+20cm Conduite
L N “'/. -
P e s T e e Sable L.t sl LT
d S i I e LT LR R AL ARILL I LA AL AL L AR RN

Figure (V.6) : Protection spéciale pour la traversée en route

V.1.4.2. Traversée souterraine de ravin ou d’oued

Le risque auquel est exposée une conduite en traversée sous le lit d’un oued est son
découvrement, a la suite duquel se trouvait soumise aux contraintes dues a 1’écoulement (efforts
hydrauliques et chocs causés par transports solides). Et cela est essentiellement a cause de
I’approfondissement du lit par érosion et son déplacement latéral. En conséquence, la conduite
traversant en tranchée un talweg doit étre protégée a sa partie aval chaque fois qu’il s’avere
nécessaire, par un gabion longitudinal enterré jusqu’au ras du sol. Les canalisations seront

noyées dans une longrine protectrice en béton ou mise sous gaines de protection en acier (Figure
V. 7) [7].

Remblai avec
matériaux en
place

Encrochement

Remblai compacté
expurgé de pidrre

Conduite

Lit de pose —JY‘_ L __ /

Figure (V.7) : Traversée d’un oued
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V.1.4.3. Pose en élévation

Lors de la traversée des terrains tres accidentées ou dépression, la conduites reposera sur des
tasseaux en béton dans lesquels des tétes de pieux seront noyées jusqu’au bon sol. Les tasseaux
peuvent €tre au nombre de deux par tuyau ou de un [8].

V.1.4.4. La stérilisation des conduites neuve avant la mis en service

Elle doit étre précédée d’un nettoyage et d’un rincage pour €liminer la terre ou les poussieres
introduites pendent la pose plutdt qu'un simple remplissage suivi d’une vidange souvent
insuffisant ou un ringage au fil de I’eau, il est préférable de procéder a un nettoyage mécanique.

V.2. Protection des conduites contre le coup de bélier

Le coup de bélier étant un cas particulier du régime transitoire, est un phénomene oscillatoire qui
se manifeste dans les conduites entre deux régimes permanents. On entend aussi sous le terme «
coup de bélier » un écoulement non permanent du liquide accompagné de variations
pratiquement sensibles de la pression qui peuvent devenir dangereuses pour la tuyauterie. Ces
variations résultent d’une perturbation des conditions permanentes d’écoulement. C’est le nom
que I’on donne a une onde de choc hydraulique, lorsqu’un liquide non compressible comme
I’eau, est stoppé net dans une canalisation. Autrement dit, ¢’est 1’arrét brutal de la circulation de
I’eau.

V.2.1. Causes du coup de bélier
Le coup de bélier est un phénomene oscillatoire dont les causes les plus fréquentes sont :

e L’ouverture ou la fermeture brusque des vannes dans les conduites en charge a
écoulement gravitaire.

La mise en marche ou I’arrét des pompes dans les conduites en charge par refoulement.
Le remplissage ou la vidange d’un systeme d’AEP.

La modification de la vitesse d’une pompe.

La disparition de I’alimentation électrique dans une station de pompage est cependant la
cause la plus répandue du coup de bélier.

e [a mise en marche ou la modification de I’opération d’une turbine.

V.2.2. Risques dis aux coups de bélier

Les conséquences du coup de bélier peuvent étre néfastes, elles deviennent de plus en plus
dangereuses a mesure que les parametres modificateurs deviennent importants (variation de
pressions et de débits dans le temps). Ces phénomenes se produisant dans une conduite en
charge, peuvent provoquer des risques a la suite d’une dépression ou d’une surpression
engendrée par les manceuvres brusques [13].

V.2.2.1. Cas de la surpression

C’est une conséquence du coup de bélier engendrée par une pression importante se produisant a
la suite d’'une fermeture instantanée ou rapide d’une vanne de sectionnement ou bien a la suite
d’une dépression causée par 1’arrét brusque d’une pompe. Si la pression totale, c'est-a-dire la
pression en régime permanent majorée de la valeur de surpression due au coup de bélier dépasse
la pression maximale admissible des tuyaux il y a risques de rupture de ces derniers et
déboitement des joints (les anneaux d’étanchéité seront délogés).
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V.2.2.2. Cas de dépression

C’est une conséquence du coup de bélier engendrée par 1’apparition d’une pression relative
négative, a la suite d’un arrét brusque d’une pompe ou d’une ouverture instantanée d’une vanne
de sectionnement. Si cette pression devient inférieure a 10 mce, il se produira une poche de
cavitation. Si le profil en long de la canalisation est déformable la canalisation peut étre aplatie
par implosion et les joints aspirés. Le phénomene de cavitation, une fois apparu, peut provoquer
la détérioration de la couche d’enduit intérieur du tuyau.

V.2.2.3. Fatigue de la canalisation

En régime transitoire, les alternances des surpressions et dépressions qui sont une conséquence
inévitable du phénomene provoquent la fatigue du matériau de la canalisation méme si leur
amplitude est faible.

V.2.3. Protection de la conduite de refoulement contre le coup de bélier
I1s existent différents moyens de protection des installations contre le coup de bélier [13] :

e Réservoirs d’air

Cheminée d’équilibre

Soupape de décharge
Volant d’inertie

V.2.4. Etude du coup de bélier

Le coup de bélier peut atteindre plusieurs fois la pression de service de la conduite et il est
susceptible d'entrainer la rupture du tuyau. Il faut alors limiter ses effets, pour des soucis
d'économie et de sécurité dans l'alimentation en eau. Une onde prend alors naissance dans la
conduite, se propageant avec la célérité (a), dont la valeur dépend de la compressibilité de I'eau
et de 1'élasticité du tuyau. Allievi donne, pour la vitesse a de 1'onde, la valeur suivante (en m/s):

9900
(V.1)

a=———
/48.3><KCXD
e
Avec :

Kc : Coefficient dépendant de la nature de la conduite, (pour I’acier Kc=0.5) ;
e: L'épaisseur du tuyau (en m).

V.2.4.1. Valeurs numériques du coup de bélier

Supposons que la vitesse moyenne dans la conduite (de longueur L) avant la fermeture d'une
vanne (ou l'arrét d'une pompe) est V. La valeur du coup de bélier dépend du type de fermeture:

- Cas d'une fermeture brusque
. SN 2xL ,
Si le temps de fermeture est inférieur a 2xL/a, (T < - ), la valeur maximale du coup de

bélier peut atteindre :
aXVO
B= 2 (V.2)

- Cas d'une fermeture lente

. ‘. N 2xL .
Si le temps de fermeture tr est supérieur a 2xL/a, (T > %), la valeur maximale du coup de
bélier peut atteindre :
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2XLXV,

V.
axT; (V.3)

Notons que cette valeur maximale est retrouvée dans une zone proche de la vanne, dans le cas
d'une conduite d'adduction, ou proche de la pompe, dans le cas d'une conduite de refoulement.
Ceci montre donc que le coup de bélier est proportionnel a la vitesse de 1'eau dans la conduite
avant la fermeture(Vy), et a la longueur de la conduite L. D'autre part, le coup de bélier diminue
lorsque le temps de fermeture augmente. D'ou 1'intérét, pour les conduites d'adduction, d'adopter
des robinets a fermeture lente: des robinets-vannes a course longue. Si on tient aussi compte de
la pression (Hp) dans la conduite avant la fermeture, la pression maximale dans la conduite, suite
a l'apparition du coup de bélier, sera alors (en metres d'eau) :

1. La valeur maximale de la surpression
La valeur maximale de la surpression dans les deux cas:
v" Cas de fermeture brusque
Hs=Hy+B (V4)
v" Cas de fermeture lente
Hs=Hp+b (V.5)
2. Lavaleur maximale de la dépression
La valeur maximale de la dépression dans les deux cas :
v" Cas de fermeture brusque
Hd=H,-B (V.6)
v' Cas de fermeture lente
Hd=Hy-b V.7)
Avec :

Ho : 1a pression absolue de la conduite

Ho= Hg+10
(V.8)
Hg : Hauteur géométrique
10 : Pression atmosphérique
V.2.5. Calcul du coup de bélier
Les valeurs du coup de bélier des troncons de refoulement (SR1-SR2) et (SR2-RT) sont

représentées dans le tableau (V.1).

Tableau (V.1) : Calcul de la valeur maximale du coup de bélier

caractéristique des conduites

Adduction D L e Vo Hy Hs Hd
mm | @ [mm| % [ N e @ [P @ | @ [T

SR1-SR2 | 300 |4200| 6 0.5 | 115633 | 1.12 | 464 |132.02 | 596,02 |331,98]| 40

SR2-RT | 300 [5300| 6 0.5 | 1156,33 | 1.12 | 417 |132.02 | 549,02 284,98 | 40
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Remarque : D’apres le tableau (V.1), on remarque que 'effet des coups de bélier peuvent étre
fatals dans un réseau d’adduction (effet des surpressions), c’est pour cela que I’installation des
moyens anti-béliers est primordiale malgré que les solutions qui ont vu le jour n’éradiquent pas
le phénomene (Coup de bélier), par contre elles le limitent.

Afin de protéger les conduites de refoulement contre le phénomene du coup de bélier, on prévoit
des réservoirs d’air.

V.2.6. Méthode de calcul d’un réservoir d’air

Le calcul du réservoir d’air permet de déterminer les valeurs de la surpression et de la dépression
maximales dans les conduites de refoulement et le volume du réservoir d’air. Comme méthode
de calcul, on distingue :

e Méthode de Vibert
La méthode de Vibert donne de bons résultats pour les petites installations et risque de donner
des volumes de réservoirs d’airs, importants dans le cas de grandes installations.

e Méthode de Bergeron
La méthode de Bergeron est la plus répandue, elle donne de bons résultats que ce soit pour les
petites ou pour les grandes installations.

Remarque : Vu ses avantages, la méthode de Bergeron est la méthode retenue dans le cas de
projet actuel.

V.2.7. Principe du calcul de réservoir d’air avec la méthode de BERGERON

C’est par I’épure de Bergeron que seront déterminées les valeurs de la dépression et de la
surpression maximales dans la conduite apres s’€tre fixées, au préalable, les caractéristiques du
réservoir d’air (volume Uy d’air en régime normal) et de son dispositif d’étranglement.

L’épure de Bergeron est un diagramme présenté par les pressions absolues en fonction du temps,
la figure (V.8) représente le principe de constriction du 1’épure de Bergeron [6].

e lg
= 135 xe
5 (3
a |8

Vitesses

N = e % Y= Vf
Figure (V.8):Principe de la constriction de I’épure de BERGERON
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1. Calcul de la variation du volume d’air

La variation du volume d’air du réservoir d’air est exprimée par le volume correspondant de
I’eau que ce réservoir écoule vers la conduite on recoit de la conduite au cours du régime
transitoire, il s’agit du volume qui circule dans la conduite de refoulement de section «S»
pendant un temps «T » d’un aller retour de I'onde et avec une vitesse moyenne «Vm»
considérés comme étant la moyenne arithmétique des vitesses au début et a la fin de T.

Donc :

AU =T xS xV,, (m’)

La durée d’un aller-retour de 1’onde est :
2XL

=— (s
—
La vitesse moyenne est donnée comme suite
_ V0+Vf
m2
Avec :

(V.9)

(V.10)

(V.11)

- Vj: Vitesse du régime d’écoulement dans la conduite avant la disjonction.

- Vf: Vitesse finale choisie a la fin de T.

2. Calcul du volume d’air du réservoir

Le volume d’air du réservoir se calcul selon les relations suivantes :

- Quand I’eau monte

U=Up+AU
- Quand I’eau descend
U=Up-AU

Avec :
U : Volume nouveau de I’air
Up : Volume d’air initial
AU: la valeur de la variation de volume d’air

3. Calcul de la pression dans le réservoir d’air
Dans le réservoir, la nouvelle pression sera déterminée en
conformément a la pression

(Zo+ 0, )xU01'4: ZxUu'4

(ZO+50)XU(1)'4
Z= Ul
Ou:

Zo= Hg+10

(V.12)

(V.13)

admettant que la détente s’effectué

(V.14)

(V.15)

(V.16)
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Avec :

0,: Perte de charge dans la conduite en régime de fonctionnement normal,

-7y : Pression absolue,
- U : Volume nouveau de I’air,
- Z : Pression dans le réservoir d’air.

Un choix doit étre fait pour 1’organe d’étrangement. Il existe défibrant types :
- Tuyere
- Clapet battant percé

On opte pour la tuyere.

4. Détermination de la vitesse dans la tuyere
- Cas de la montée de I’eau:

Dans se cas, la tuyere joue le role d’un ajutage sortant, avec un coefficient de débit est de
I’ordre de 0.92

]

V. 1 ¢>/4 —ﬂ—K
V, md’/4 a’ : (V.17)

Avec:
Vf : Vitesse finale de I’eau dans I’intervalle de temps considéré.

¢ : Diametre de la conduite de refoulement.

d' . Diametre de la veine liquide contractée lors de la montés de I’eau la tuyere a un
coefficient de débit de 1’ordre 0,92d

d : Diametre de la tuyere.
La valeur de d sera choisie de telle sorte que K, soit compris entre 15 et 20.

La figure (V.9) représente les caractéristiques de 1’écoulement de I’eau lorsqu’il dirige vers la
conduite de refoulement.

d
D! v——d"
Tuvere b
)
Woge S
i’a Conduite f

Figure (V.9): L’ eau du réservoir se dirige vers la conduite de refoulement

La valeur de m est égale a:
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@y
(D)*
D’ou :
d'. Diametre de la tubuline ; il est pris égale a la moitié du diametre de la conduite de
refoulement. En se référant a I’abaque (Annexe (7)), qui donne la valeur de C = f(m)

(V.18)

La perte de charge Ah;, lors de la montée de 1’eau en fonction du rapport «m» de section de la
veine contractée et de la distribution et de la tubulure qui détermine le coefficient C. Nous
avons :

\%

2g

- Cas de la descente de ’eau
Dans ce cas, la tuyere agit comme un ajutage rentrant de Borda avec un coefficient de
contraction de 0,5. Alors, comme précédemment, le rapport de la vitesse V2 de 1’eau dans la

Ah,=Cx

(V.19)

tuyere et celle dans la conduite est :

Vi x4 g2

i - K
Vi m054%74 05d> 2 (V.20)

La figure (V.10) représente les caractéristiques de 1’écoulement de 1’eau lorsqu’il revient dans le
réservoir.

Ao | == \\

I
i
¥ Vi ——
4

Figure (V.10): L’eau revient dans le réservoir d’air

En se référant a I’abaque (Annexe (7)) qui donne C’=f(m), la perte de charge Ah,, lors de la
montée de 1’eau qui est en fonction du rapport «m», nous avons :

A
Ah, =C'x~ (V.21)
2g
5. Calcul de la pression absolue dans la conduite avec perte de charge
- Cas de montée de I’eau:

LZips = 2 - Ahl (m)
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Avec :
Z : Pression dans le réservoir d’air (m)
Ah1 : Perte de charge lors de la montée de I’eau (m)

- Cas de descente de l’eau:
Z s = Z + Ah, (m) (V.22)

Avec:
Ahy: Perte de charge lors de la descente de ’eau (m)

6- Calcul de la pression absolue finale dans la conduite:

- Cas de montée de l’eau:

Zi=7Z s - AH=7 - Ah; - AH (m) (V.23)
Ou :
AH : 1a perte de charge dans la conduite correspondant a la vitesse Vf

- Cas dedescente de I’eau :

7’ ¢

Z s + AH = Z + Ah, + AH (m) (V.24)
Z’y = Z + Ah, + AH (m)
La perte de charge AH dans la conduite est donnée par la formule suivante:

_ LI5xAXL

AH = D xV? (m) (V.25)

V.2.8. Application du calcul pour les déférents troncons

V.2.8.1. Troncon (SRI-SR2)

Les caractéristiques de la conduite de refoulement (SR1-SR2) sont :
®= 300 mm.

e= 6 mm.

L=4200 m.

Ho=454 m.

0,:=2831m

Ke=0.5

*® & & o o o

Les caractéristiques du réservoir d’air sont :
On dispose une tuyere de diametre d= 80 mm qui est incorporée dans une tubulure d’un
diametre D= 150 mm.

¢ Les caractéristiques de la tuyere sont
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

- Montée de ’eau

o°  _ (03)

- =16,61
(0,92 xd*) (0,92x0,08)*

2
On a: Kzi:—(p,zz
V., d

Donc, on prend K=17. Compris entre 15 et 20, d’ou la condition pour K est vérifiée.

Par ailleurs :

_d®(0.92xd®) _ (0,92x0,08)°

D’ D’ (0,150)*

— Vs

D’ou m = 0,24.

A partir de 1’abaque (Annexe (7)), on déterminera la valeur du coefficient de perte de charge "c"
dans la tuyere. Ce qui nous donne ¢ = (,58.

D’ou la perte de charge correspond au cas de la montée de I’eau est :

Ab —ex 2 058)
: 2xg 2g :
2
Ah,=0,58 A
2g
2
Ah,=0,58L7Y0)" _g 54y
2g
- Descente de I’eau
Ona:
2 2
L:K' = 2¢2 = 2 (0’32 =28.13
\% d (0,08)

f

On prend K’= 28
Donc : V,=K'V,=28xV,

Par ailleurs :

1 d* 1 (008>
m=—X— =—X———=

2°D> 27 (0,150)°
m= 0.14

b

A partir de I’abaque (Annexe (7)), on aura la valeur du coefficient de perte de charge ¢' = 0,74.
D’ou, la perte de charge correspondant au cas de la descente de 1’eau est :

2 2
Ah,=c'x ACHN Ah2=0,74><v—2
2xg 2g

28V, )

Ahz=0’74T=29'57Vf2 e Variation du volume d’air
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

Elle est donnée par :
AU =T xS x V,

Avec :
S : Section de la conduite (m?) ;
0 : Temps d’un aller retour de 1’onde (s).

o 2L_ 2%x 4200
a 1156,33

AU =7 x0.07065 xV,

AU=0.4925% V,
Ou:
AU : Variation du volume d’air (m3 );
Vi : Vitesse moyenne dans un intervalle donné (m/s).
Vo +V,
"2
a) Résultats de calcul du réservoir d’air
Les résultats du calcul du réservoir d’air pour le troncon SR1-SR2 en utilisant la méthode de

BERGERON, sont donnés dans le tableau (V.4) ci-dessous. L’épure de BERGERON est illustrée
par la figure (V.10).

Avec du volume initial du réservoir d’air est de 5 m® [14].
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Pose et protection des conduites

Tableau (V.2): Tableau récapitulatif des résultats du calcul avec la méthode du BERGERON (trongon SRI-RT)

temps AU U Z Ah1l ; Ah2 Z + Ah ) Z+Ah+£9 Vf graph Vm Vf choisie
0 0 5 492.305488 0 492.305488 | 28.3054885 464 1.12 0 0

7.2643386 0.48307099 5.48307099 | 440.727388 4.96508099 435.762307 13.984646 421.777661 0.76179793 0.94124507 0.76249014
14.5286772 0.20671603 5.68978703 | 421.583369 0.01583911 421.56753 0.06826127 421.499268 0.043032 0.40277817 0.04306619
21.7930158 -0.1125657 5.57722133 | 431.814506 6.86201185 438.676518 | 5.97447032 444.650988 -0.48168327 -0.2193299 -0.48172598
29.0573544 0.26596735 5.31125398 | 457.891097 9.0993776 466.990475 | 7.75872171 474.749196 -0.55464161 -0.5182705 -0.55472812
36.321693 -0.21421906 5.09703492 | 481.080276 2.319396 483.399672 | 2.18817733 485.58785 -0.2803035 -0.41739751 -0.280069
43.5860316 -0.0483074 5.04872752 | 486.609254 0.07199484 486.537259 | 0.27738613 486.259873 0.09168785 -0.0941251 0.09181671
50.8503702 0.10928699 5.15801451 | 474.263410 0.95306584 473.310335 | 3.03313332 470.277202 0.33378811 0.212941251 0.3340669
58.1147088 0.16259336 5.32060787 | 456.925273 0.76628317 456.15899 2.47838158 453.680608 0.29949535 0.31680685 0.29954751
65.3790474 0.09461771 5.41522557 | 447.361721 0.04085996 447.320861 | 0.16416688 447.156694 0.06905491 0.18435893 0.06917036
72.643386 -0.02744979 5.38777578 | 450.098189 0.91741872 451.015608 | 0.92700686 451.942615 -0.17613017 -0.05348485 -0.17614006
79.9077246 -0.11302109 5.2747547 461.69584 2.0655088 463.761349 1.96544276 465.726792 -0.26377192 -0.2202172 -0.26429434
87.1720632 -0.10814792 5.16660677 | 473.317097 0.73026168 474.047358 | 0.75045811 474.797816 -0.15751678 -0.21072203 -0.15714971
94.4364018 -0.0297335 5.13687328 | 476.606609 0.0145529 476.592056 | 0.06311243 476.528944 0.04038068 -0.05793457 0.04128058
101.70074 0.05873562 5.1956089 470.148376 0.30057899 469.847797 1.0418696 468.805927 0.18744469 0.11444408 0.18760758
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

b) Epure de BERGERON pour le troncon NSRI-NSR2

La figure (V.11) représente 1’épure du Bergeron, la valeur initiale du volume du réservoir d’air
estde 5 m3,

Surpression

o ;7?’
ava

L /N /N \//\\\/>/\ 7
NN YN 7
My
NV Nz
U\\/ AA Dépression

-0,8 -0,6 -0.4 -0,2 a 02 0.4 0.6 0.8 1 12 1.4
vitesse (mis)

Figure (V.11): Epure de BERGERON pour le tron¢con SRI1-SR2

Habsolue (m)

¢) Interprétation des résultats
La figure (V.10) représente la variation de la pression absolue en fonction du temps,

Remarque : On remarque que :

¢ Pendant la phase de surpression, on a enregistré une surpression maximale de
22.54 m Le volume d’air a la fin de cette dépression est de 5.69m’.

¢ Le volume d’air a la fin de cette surpression est de 5 m’.

Par ailleurs, la figure (V.12) montre clairement que le phénomene du coup de bélier s’est
amorti en fonction du temps.

SO

&9

N /N

~
vd
\

pression absalue jm)

@ P
-
L]
‘\‘-\

1
\“"-.

I
B3
L=

'
=

temps ()

Figure (V.12): Variation de la pression pendant en fonction du temps pour le troncon SRI1-SR2
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

V.2.8.2. Trongcon (SR2-RT)
o Les caractéristiques de la conduite
Les caractéristiques de la conduite est donnée comme suite :
¢ ®=300 mm.

e= 6 mm.
L=5300 m.
Hg= 407 m.
0,=3572m
¢ Kc=0.5

o Les caractéristiques de réservoir d’air son

¢
¢
¢
¢

On dispose d’une tuyere de diametre d= 80 mm qui est incorporée dans une tubulure d’un
diametre D= 150 mm.
Les caractéristiques de la tuyere sont :

- Montée de I’eau

On a:

2 2 2
/I A ) MY
V., d° (0,92 xd) (0,92x0,08)
Donc, on prend K = 17 Comprise entre 15 et 20, d’ou la condition pour K est vérifiée.

Par ailleurs :

_ & _0.92xd") _ (0.92x0.08 _
D' D’ 0,1507

D’ott m = 0,24.

A partir de 1’abaque (Annexe (7)), on déterminera la valeur du coefficient de perte de charge "c"
dans la tuyere. Ce qui nous donne ¢ = 0,58. D’ou la perte de charge correspond au cas de la
montée de ’eau est :

2
Y _058)

Ah,=c |
2xg 2g
2
Ah1=0,58v—1
2g
2
Ah,=0,58 17 V1) g 542
2g
- Descente de ’eau :
Ona:
2 2
£=K'=2q; = 2 (0’32 =2
V; d (0,08)

On prend K’= 28
Donc, V, =KV, =28xV,
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

Par ailleurs :
2 2
m= lxd_zzlx&&zz 0
2 D° 2 (0,150)
m=0.14

9

A partir de I’abaque (Annexe (7)), on aura la valeur du coefficient de perte de charge C'=0,74.
D’ou, la perte de charge correspondant au cas de la descente de 1’eau est :

2

Ah,=cx Vs
2xg
2
Ah,= 0,74><V—2
2¢g
e Variation du volume d’air :

Elle est donnée par :
AU =T xS x Vm

Avec :
S : Section de la conduite (m?2) ;

0 : Temps d’un aller retour de 1’onde (s).

2L 2x5300
a 1156,33

AU =7 x0.07036 xV,
AU=0.4925x V,

=9.17 s.

Ou:
— AU : Variation du volume d’air (m3 );
— Vn : Vitesse moyenne dans un intervalle donné (m/s).
La vitesse moyenne est donnée par la relation suivante :
_ Vo +V,
" 2
a) Résultats de calcul du réservoir d’air

Les résultats trouvés pour le calcul de volume des réservoirs d'air sont regroupés dans le tableau
(V.3):
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Tableau (V.2): Tableau récapitulatif des résultats du calcul avec la méthode du BERGERON (trongon SR2-RT)

temps AU U Z Ahl ; Ah2 | Z =+ Ah ) Z + Ah =6 | Vfgraph Vm VT choisie
0 0 6 452,73871 0 452,73871 | 35,7387104 417 1,12 0 0

9,16690347 | 0,61885321 | 6,61885321 402,42952 5,34463172 | 397,084888 | 18,9035679 378,18132 0,79067359 0,9555487 0,7910974
18,3338069 | 0,30474451 | 6,92359772 | 381,268511 | 0,19213049 | 381,076381 | 0,86916468 380,207216 0,14920787 | 0,47054489 | 0,14999238
27,5007104 | -0,06754184 | 6,85605588 385,78018 3,80189082 | 389,582071 | 4,36609563 393,948167 -0,35849649 | -0,10428889 | -0,35857017
36,6676139 | -0,28198391 | 6,57407197 | 405,721278 7,7586242 413,479902 | 8,45189754 421,9318 -0,5122216 | -0,43540108 | -0,51223199
45,8345173 | -0,2721927 | 6,30187927 | 426,839926 | 3,18773497 | 430,027661 | 3,70884001 433,736501 -0,32839403 | -0,42028284 | -0,32833369
55,0014208 | -0,11365398 | 6,18822529 | 436,264415 | 0,01516238 | 436,279578 | 0,02620621 436,305784 -0,02262175 | -0,17548897 | -0,02264426
64,1683243 | 0,06874732 | 6,25697261 | 430,518705 0,4713996 430,047306 | 1,99549354 428,051812 0,23492329 | 0,10615023 | 0,23494471
73,3352277 | 0,17171648 | 6,42868908 | 416,756348 | 0,74489554 | 416,011452 | 3,04826158 412,963191 0,29443653 | 0,26514116 | 0,29533761
82,5021312 | 0,14571525 | 6,57440433 | 405,696665 | 0,20424689 | 405,492419 | 0,91980519 404,572613 0,15475907 0,2249936 0,1546496
91,6690347 | 0,02971229 | 6,60411662 403,50735 0,11696971 | 403,624319 | 0,17379991 403,798119 -0,06267219 | 0,04587767 | -0,06289426
100,835938 | -0,08804549 | 6,51607113 | 410,058813 | 1,29166458 | 411,350478 | 1,60671277 412,957191 -0,20897114 | -0,13594784 | -0,20900141
110,002842 | -0,13079025 | 6,38528088 420,15847 1,12319456 | 421,281664 | 1,41167556 422,69334 -0,19496851 | -0,20194846 | -0,19489551
119,169745 -0,08294 6,30234088 | 426,802409 | 0,11087482 | 426,913284 | 0,16539747 427,078682 -0,06116326 | -0,12806463 | -0,06123374
128,336649 0,0114372 6,31377808 | 425,874811 | 0,07961444 | 425,795197 | 0,38442389 425,410773 0,0956959 0,01765976 | 0,09655327
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Chapitre V : Pose et protection des conduites

b) Epure de BERGERON pour le troncon NSRI-NSR2
La figure (V.13) représente 1’épure du Bergeron, la valeur initiale du volume du réservoir d’air

A\ 47@ Surpression
WAW N VN
AWV ANWALVAN /
AN
CO T

il | <€+ Dépression

Habsolua {m)

ke T

-0.8 05 04 0.2 o 02 04 oG 08 1 1.2 14
vitesse (m/s)

Figure (V.13): Epure de BERGERON pour le tron¢con SRI-RT

c) Interprétation des résultats

La figure (V.12) représente la variation de la pression absolue en fonction du temps.

Remarque: On remarque :

Pendant la phase de surpression, on a enregistré une surpression maximale de 19.28. Ainsi
pendant la phase de dépression, on a enregistré une dépression minimale égale 35.92 m

Les résultats de La variation de volume d’air dans le réservoir est de 0.92 m3, il varie entre un
volume maximal et minimal tel que Umax = 6.92 m® et Umin = 6 m’

Par ailleurs, la figure (V.14) montre clairement que le phénomene du coup de bélier s’est amorti
en fonction du temps

)
A
A /N
ol /

wl /
W N/

380

pression absolue (m)

370
0 20 40 G0 80 100 120 140
temps (s)

Figure (V.14): Variation de la pression pendant en fonction du temps pour le trongcon SR2-RT
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V.2.9. Dimensionnement des réservoirs d’air
Le calcul de volume du réservoir d’air est donné comme suite :

Ur=Upixx 1.2

Avec :
Umax : Volume maximal dans le réservoir d’ air
a) Dimensionnement du réservoir d’air de la station de reprise
Le volume maximal du réservoir d’air de la station da reprise SR1 est de 5,69 m’

Ur=1.2x5,59=6828 m’

Le volume normalisé est de 7000 L
b) Dimensionnement du réservoir d’air de la station de reprise
Le volume maximal du réservoir d’air de la station da reprise SR1 est de 5,69 m’

Ur=12x692=8315m’

Le volume normalisé est de 9000 L

A Taide de la Planche d’encombrement des réservoirs d’air HYDROFORT CHARLATTE
(annexe (8)). Les dimensions des réservoirs d'air sont représentées dans le tableau (V.4).

Tableau (V.4) : Les dimensions des différents réservoirs d'air de l'adduction par refoulement

N° de nvfgrﬁe, D L H B E F K C
station O(Iitrae)se (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm)

SR1 7000 1500 | 4480 | 2070 | 2500 150 1200 158 400

SR2 9000 1500 | 5470 | 2070 | 3700 150 1200 158 400

V.3. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons vu deux parties, qui sont la pose des conduites et la protection
contre le régime transitoire. Pour le régime transitoire on prévoit I’installation d’un réservoir
d’air, juste a la sortie des stations de pompage (SR1) et (SR2), deux réservoirs d’air d’une
capacité respective 7000 litres et 9000 litres. Pour la pose des conduites qui doit se faire d’une
maniere a assurer 1’étanchéité des joints ainsi que 1’équilibre des tuyaux. Une mauvaise pose des
conduites va se répercuter sur le rendement du réseau et sur les frais d’entretiens qui vont
augmenter
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Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, nous avons essayé d’apporter une contribution a 1’alimentation en
eau potable des deux communes de Larbaa Nath Irathen et Ait Oumalou, wilaya du Tizi
ouzou

Lors de cette étude nous avons essayé de résoudre le manque d’eau dans ces régions, ou il
s’est avéré nécessaire de faire un renforcement de I’alimentation en eau potable pour les deux
communes par la réalisation d’un point de piquage a la cote 100 m de la conduite du transfert
du Barrage Taksebt vers Azazga pour la chaine de oued RABTA.

Apres avoir estimé les différents besoins en eau a 1’horizons, nous avons constaté que ces
besoins estimés a long terme, qui sont de 12175,84 m3/j soit 140.92 1/s ; sont bien loin d’étre
satisfaits par rapport au débit journalier fournit par les ressources existantes dans la zone
d’étude, qui sont de 8000 m3/j soit de 92.59 1/s. Par conséquent, on a un déficit de 48.33 1/s.

Dans le but de remédier a ce probleme, il a été préconisé de renforcer la chaine d’alimentation
en eau potable par la projection d’un point de piquage, avec un débit exploitable de 48.33 I/s.

Afin d’assurer I’alimentation en eau potable dans la zone d’étude, et son acheminement, nous

avons procédé a la projection de nouveau réservoirs, qui sont en nombre de 23 et dont la
., . , . , . 3 7 .

capacité de certains réservoirs et de : réservoir de la SR1 500 m”, réservoir RT 150 m’.

Pour le dimensionnement des conduites par refoulement, nous avons choisie les diametres les
plus économiques avec des vitesses acceptables, dans 3 conduites de refoulements de
diametre 300 mm pour chaque conduite et 22 conduites gravitaires de différents diametres.

Pour I’adduction gravitaire, nous avons utilisé des vannes papillon pour augmenter les pertes
d’énergies en exces.

Le choix des pompes adéquates au refoulement, afin d’assurer I’acheminement de I’eau
jusqu’au consommateur, a été réalisé a I’aide des catalogues CAPRARI, qui nous donne les
deux types de pompes pour les deux stations de pompages (PMS 100/ 6 C, PMS 100/ 5 B).

Une vérification du risque d’apparition du phénomene de coup de bélier a été faite. On a
constaté que dans les troncons (SR1-SR2) et (SR2-RT), il ya suppression. De ce fait, et afin
de protéger ces deux trongcons contre ce phénomene, on a proposé d’installer un réservoir d’air
pour chaque trongon, leur emplacement ce fera apres chaque station de reprise, dont leur
capacité est de 7000 L et 9000 L.

A la lumiere de ce modeste travail, nous souhaitons avoir rependue a 1’objectif fixé au départ
du projet.
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Annexe (1): Statistiques des régimes de consommations des agglomérations

Annexes

Heures Coefficient de variation maximal horaire de la consommation (Kaxn)
1.2 12513 |135]| 14 |145] 15 [ 1.7 ] 1.8 | 19 2 2.5
0-1 351335 32 3 2.5 2 151 1 |09 085]0.75]| 0.6
1-2 |345(335|325(32 (26521 | 15| 1 |09 [085]0.75]| 0.6
2-3 34533 129 (25|22 |18 |15 | 1 |09 |08 1 1.2
3-4 34 (32 |29 |26 |225| 19 | 15 | 1 1 1 1 1.2
4-5 34 1325|335 35|32 (28525 | 2 [135] 27 3 3.5
56 |355| 34 |375|41 39|37 |35 | 3 |38|47 55|35
6-7 4 385|415 45 |45 |45 |45 5 | 52 |535|55 |45
7-8 44 14451455149 | 51 | 53|55 (65|62 58555 (102
8-9 5 52 [505| 49 |535| 58 |625]65| 55 |45 |35 | 88
9-10 | 48 [505| 54 | 56 [585]6.05|625|55|585| 42 | 35| 65
10-11 | 4.7 |485|485| 49 |535| 58 [625|45 | 5 55 6 | 4.1
11-12 | 455 | 46 | 46 | 47 |525| 57 |[625]|55 |65 | 75 | 85 | 4.1
12-13 (455 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 5 7 |75 |79 | 85|35
13-14 | 455|455 43 | 4.1 | 44 | 47 5 7 | 67 635| 6 3.5
14-15 | 46 (475| 44 | 41 | 46 [505| 55 |55 535 52 5 4.7
15-16 | 4.6 | 47 [455| 44 | 46 | 53 6 |45 |465| 48 5 6.2
16-17 | 46 |465| 45 | 43 | 49 |545] 6 5 |45 4 | 35 104
17-18 | 43 | 435|425 41 | 46 |[505] 55 |65 |55 |45 |35 |94
18-19 (435 | 44 (425 45 | 47 |485] 5 |65 ] 63 | 6.2 6 7.3
19-20 | 425|143 | 44 | 45|45 |45 |45 | 5 [535] 5.7 6 1.6
20-21 425|143 | 44 | 45|44 |42 | 4 |45 5 55 6 1.6
21-22 415 42 | 45 | 48 | 42 | 3.6 3 3 3 3 1
22-23 | 39 |35 | 42 | 46 | 3.7 |285] 2 2 2 2 2 0.6
23-24 | 38 | 3.7 |35 (33|27 |21 |15 ] 1 1 1 1 0.6
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
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Annexe (2) : Abaque de Moody
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Annexe (3) : prix de revient des conduite Acier et PEHD

Prix de revient des conduites PN10

) ]?lametre Epaisseur en Prix de revient (DA/ml)

extérieur en (mm) (mm)
20 2,3 30,78
25 3,0 39,60
32 3,6 61,54
40 4,5 96,33
50 5,6 147,17
63 7,1 232,79
75 8,4 329,13
90 8,2 392,50
110 10,0 579,62
125 11,4 738,42
160 14,6 1209,38
200 18,2 1892,38
250 22,7 2937,81
315 28,6 4684,62
400 36,3 7516,57
500 454 1172479

Prix de revient des conduites PN16

) I?lametre Epaisseur en Prix de revient (DA/ml)

extérieur en (mm) (mm)
20 2,3 34,64
25 3,0 56,20
32 3,6 88,30
40 4,5 136,47
50 5,6 211,40
63 7,1 337,16
75 8,4 473,63
90 8,2 571,69
110 10,0 844,30
125 11,4 1093,08
160 14,6 1786,51
200 18,2 2805,48
250 22,7 4340,56
315 28,6 6881,37
400 36,3 11116,05
500 45,4 17335,76
630 57,2 26341,10
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Prix de revient des conduites en Acier

Diamétre extérieur

Prix de revient

en (mm) (DA/ml)
40 800.00
60 1100.00
80 1400.00
100 1700.00
125 2100.00
150 2900.00
200 3800.00
250 4500.00
300 5000.00
400 8000.00
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Annexe (4) : Evolution du coefficient de singularité Cy d’une vanne a papillon en fonction de

son degré d’ouverture

Angle d'inclinaison du
papillon 6 (°)
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Représentation graphique de 1’évolution du coefficient de singularité d’une vanne a papillon

en fonction de son degré d’ouverture.
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Annexe (5) : Caractéristique de la pompe de NSR1

m COMPANY
l ca pra ri | WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

Modena - Italy =—I150 9001—

PMS 100/ 6 C e
JHauteur dé refoulemant | |

Caractéristiques requlses == el | !

Débit 78.81s ;

Hauteur de refoulement 482 m

Fluide Eau potable

Température 280 K

Type dinstallation Pompes identiques en paralléle

MN.be de pompes 2

Caractéristiques de la pompe

Dabit 41Us

Hauteur de refoulement 485 m

Puissance absorbée 258 kKW

Rendement 77,6%

Hauteur manomeétrinue H{O=0) EA8 m

Orif. de refoulement 100 mm

Caractéristiques moteur

Fréquence 60Hz

Tension nominals 460

Witesse nominale 3500 1/min

Nombre de péles 2

Puissance nominale P2 315 KW
Courant nominal -
Type de moteur 3~
Classe disolation F T T T e T T
Degré de protection IP &5 1o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 [Us]
1 imites opérationnellas Caractéristiques de fonctionnement Courbes des performances indicatives
Démarrages / h max. 5 Qs] H [m] P [kW] Rend. [%] NPSH [m]
Température maxi. du liquide pompé IEIK
Teneur maximum en matiéres solides 40 g/m?*
Densité max. 998 kg/m?
Viscosité maxi. 1 mm3s
Dimensions mm
Caractéristiques générales A=1128
Poids 320 kg a=35
B = 365
b=38
Matériaux c=10
C =470
Corps de retoulement (FMS) | Fonte spherodale D =293
Corps d'aspiration Fonte d=8
Roue Fonte dd=22
Bague cll"fjsure Fonte ds=22 i
Corps d'étage Fonte Dha= 125 .
Chemise Fonte sphéroidale DNm = 100
Arbre Agcier inox E=<d419 -
Douille arbre Acier inox N
Anneau d'étanchéité Caoutchouc au nitrile e=70 - 2
Roulements a billes Acier F =449 =1 ]‘_'
Presse-Etoupe Fonte F=80 e
Etoupe Tresse graphitée g=104 =
G = 260
H=54
1=33
L=285
M=32
N = 460
No=8
O =400
P=117
Q=24
Notes:
Dale Paye Olfie n” Pos N°
18.05.2015 1

PumpTuter Version 2.0 - D5.05.2008 (Build 484)
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Annexe (6) : Caractéristique de la pompe de NSR2

caprari]

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

Modena - Italy =150 9001—=
PMS 100/5B

Caractéristiques requises

Debit 7881s

Hauteur de refoulement 443 m = =
Fluide Eau potable 78 fk_n_ ooL__1
Température 290K ~

Type d'installation Pompes identiques en paralléle

N.be de pompes 2

Caractéristiques de la pompe

Debit 441 1/s

Hauteur de refoulement 452 m

Puissance absorbée 252 kW

Rendement 78%

Hauteur manomeétrique H(Q=0) 535 m
Orif. de refoulement 100 mm
Caractéristiques moteur
Frequence 60Hz
Tension nominale AGD
Vitesse nominale 3500 1/min
Nombre de pdles 2
Puissance nominale P2 315 kW
Courant nominal A
Type de moteur 3~
Classe d'isolation F OFrrrr e e e T T T T T
Degré de pratection IP 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 [iis]
o e Caractéristiques de fonctionnement Courbes des performances indicatives
Limites opérationnelles
Démarrages / h max. 5 Q[l/s] H[m] P [kW] Rend. [%] NPSH [m]
Température maxi. du liguide pompé B3 K
Teneur maximum en matieres solides 40 g/m?
Densité max. 998 kg/m?®
Viscosité maxi. | mm3's
Dimensions mm
Caractéristiques générales A=1053
Poids 205 kg a=35
B =365
b=238
Matériaux c=10
C=385
Corps de refoulement (PMS) | Fonte sphéroidale D =293
Corps d'aspiration Fonte d=8
Roue Fonte dd=22
(B:agueg!‘_utsure IIzonEe ds=22 .- .
orps d'étage onte _ .
Chemise Fonte sphéroidale gm;;?&]
Arbre Acier inox £ =410 ' .
Douille arbre Acier inox _
Anneau d'étanchéité Caoutchouc au nitrile e=70 2_
Roulements a billes Acier F=374 =
Presse-Etoupe Fonte f=90 22
Etoupe Tresse graphitée g=104
G =260
H=>54
1=33
L=85
M =32
N = 460
No=28
O=400
P=117
Q=24
Notes:
Date Page Offre n® Pos N°
18.05.2015 1

PumpTutor Version 2.0 - 0505 2008 (Build 464)
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Annexe (7) : Coefficient de perte de charge c dans une tuyére
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Annexe (8) : planche d’encombrement des réservoirs d’air Hydrofort CHARLATTE

Caepomant do rvan

Cipatitel @D
3000 1200 I 1710 | B 159 000 167 400 N
4000 1260 145 1778 3480 193 100 167 400 hun

3000 1500 il 70 [ . O - . L/
6000 1500 4l124 20710 £2([ 1% 1200 1% 400 M

7008 1500 1430 2078 2500 159 1200 19 400 Mon
8000 |30 4570 2070 320 130 1200 18 400  Mon
a0 |50 h70 070 3100 150 100 IS8 400 Mhon
1Q0oy |00 4440 7l 42U 137 1300 o8 400 Lul
g S 1650 1670 |60 LD IGO0 128 404 Cui

12000 1300 4800 470 e 15 1300 8 400 CQu
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Résumé

Au cours de: ce présent mémoire, nous avons fait une étude technique complete du projet de
:renforcement de I’alimentation en eau potable des deux communes de Larbaa Nath Irathen et Ait
Oumalou (Wilaya de Tizi ouzou) a partir d’un point de piquage de la conduite du transfert barrage de
Taksebt vers Azazga. Apres avoir présenté le site du projet, nous avons entamé 1’étude des besoins en
eau des différentes catégories d’usage qui émerge les différents débits. Puis, nous avons dimensionné
les réservoirs suivant le régime de consommation des agglomérations. Suivie d’une étude technico-
économique de 1’adduction et, nous avons fait le choix des pompes adéquates de chaque station de
pompage (02 stations). Dans le but de protéger la chaine de refoulement contre le phénomeéne
transitoire du coup de bélier, trés dangereux pour les toutes les installations d’alimentation en eau
potable, nous avons préconisé des réservoirs d’air.

Mots clés : Adduction, Réservoirs, Pompes, Coup de bélier

Abstract

In the present work, we made a comprehensive technical study of power-building project of drinking
water to two towns to Larbaa Nath Irathen and Ait Oumalou (Tizi Ouzou) from point of the managing
the shipment Taksebt dam . After presenting the project site, we began the study of the water needs of
different categories of use that emerges different discharges. We sized reservoirs following the
consumption pattern of settlements. Followed by a technical and economic study of the supply and we
have chosen the appropriate pump for each pump station (02 stations). In order to protect the discharge
line against the transient phenomenon of water hammer, very dangerous for all power facilities of
drinking water, we preconised two reservoirs.

Keywords: Adduction, pump, Tank, Hammer



